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= NACIONALNI LABORATORLJ ZA P o o Srovemos
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Eviden¢na oznaka: 2300-22/19432-23/61644

Narog&nik: KOMUNALANOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE
PODBEVSKOVA ULICA 12
8000 Novo mesto
Narodilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z

dne 05.10.2022
Narocilo dobavitelju §t. 90 - 23 /2023, 90-23/2023, 90-23/2023, z dne 27.12.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Novo mesto, 12.07.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Podatki o vzorcu

Evidencéna oznaka: 2300-22/19432-23/61644

Vzorec: Pitna voda - Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna kuhinja

Stevilka vzorca: 23/61644

Namen: Pogodba

Naroénik: KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA
12, 8000 Novo mesto

Vzorec odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Cas odvzema: 15.06.2023 10:15

Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrezje, Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna
kuhinja

Vzorec sprejel: Vinko Primc

Kraj in ¢as sprejema: Novo mesto, 15.06.2023 13:56

Ocena rezultatov
Prikazani so rezultati z doloCenimi kriteriji.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 19.1 °C / /
Klor-prosti 0.18 mg/L / /

pH 74 6.5-95 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 474 pS/cm 2500 skladen
Vonj brez vonja / /
Okus brez okusa / /
Motnost 0.22 NTU 1 skladen
Kovine in metaloidi

Natrij 47 mg/L 200 skladen
Mangan 0.12 MgiL 50 skladen
Zelezo <40 ug/L 200 skladen
Bor 0.0068 mg/L i skladen
Aluminij 8.8 Mg/L 200 skladen
Antimon 0.054 pg/L skladen
Arzen 0.34 Mg/L 10 skladen
Baker 0.0015 mg/L skladen
Kadmij <0.02 Mg/L skladen
Nikelj 0.13 Mg/L 20 skladen
Selen <0.1 Mg/L 10 skladen
Svinec 0.19 pg/L 10 skladen
Kovine in nekovine
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2300-22/19432-23/61644

Kovine in nekovine

Krom 0.52 Mg/l 50 skladen
Pesticidi - organoklorni

alfa-endosulfan <0.0011 Mg/l 0.1 skladen
beta-endosulfan <0.0011 Mgl 0.1 skladen
Endosulfan sulfat <0.0014 MgiL 01 skladen
Alaklor <0.007 Mgl 01 skladen
Metolaklor <0.011 Mgl 0.1 skladen
Aldrin <0.0012 Mg/L 0.03 skladen
Dieldrin <0.0015 pg/L 0.03 skladen
delta-HCH <0.0018 Mg/L 0.1 skladen
Heksaklorobenzen (HCB) <0.0010 Mg/L 0.1 skladen
Heptaklor <0.0027 Mgl 0.03 skladen
trans-Heptaklorepoksid <0.0011 Mgl 0.03 skladen
gama-HCH (Lindan) <0.0012 Mg/L 0.1 skladen
Pentaklorobenzen <0.0009 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski

245T <0.010 Mg/l 01 skladen
2,4-DP <0.020 Mg/l 0.1 skladen
Bentazon <0.012 Mg/l 01 skladen
Dikamba <0.05 Mg/l 0.1 skladen
MCPA <0.013 Mg/l 0.1 skladen
MCPP <0.013 Mg/l 01 skladen
Pesticidi - uronski

Klorotoluron <0.009 HgiL 0.1 skladen
Monuron <0.010 Mg/L 0.1 skladen
Linuron <0.009 Mg/L 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/L 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 pg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Neburon <0.011 Mg/l 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 Mg/l 01 skladen
Buturon <0.008 Mg/l 01 skladen
Organofosforni pesticidi

Diklobenil <0.03 MgiL 01 skladen
Pendimetalin <0.001 Mgl 0.1 skladen
Trifluralin <0.009 Mg/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pg/L 0.1 skladen
Vinklozolin <0.03 Mg/L 0.1 skladen
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2300-22/19432-23/61644

Organofosforni pesticidi

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Mg/l 0.1 skladen
Diazinon <0.002 Mg/l 01 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Mg/l 01 skladen
Klorpirifos-metil <0.003 Mg/l 01 skladen
Malation <0.006 Mg/l 01 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Anorganski parametri

Bromat <3 Mgl BrO; 10 skladen
Epiklorhidrin

Epiklorohidrin <0.1 pg/L 0.1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) 54 Mg/L 100 skladen
1,2-Dikloroetan <0.4 Mg/l 3 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 Mg/l 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 Mg/L 10 skladen

Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Stevilo kolonij pri 22 °C <10 CFU/mL / /
Stevilo kolonij pri 36 °C 10 CFU/mL 100 skladen
Osnovni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4* 0.50 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.38 mg/L C / /
Barva (436 nm) <0.2 m-t / /
Nitrit <0.001 mg/L NO, 0.5 skladen
Nitrat 7.91 mg/L NO; 50 skladen
Sulfat 6.31 mg/L S0, 250 skladen
Klorid 8.20 mg/L Cl- 250 skladen
Fluorid 0.059 mg/L F 145 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin <0.007 pg/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Cianazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Sekbumeton <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 Mg/l 0.1 skladen
Napropamid <0.010 Mg/l 01 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 Mg/l 01 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L 0.1 skladen
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2300-22/19432-23/61644

Pesticidi - triazinski

Simazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Propazin <0.009 Mg/l 01 skladen
Terbutilazin <0.015 Mg/l 01 skladen
Terbutrin <0.013 Mg/l 01 skladen
Bromacil <0.008 Mg/l 01 skladen
Sebutilazin <0.008 pg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Ametrin <0.010 Mg/l 0.1 skladen

Poliaromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren <0.004 Mg/L 0.01 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poro¢cila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2300-22/19432-23/61644-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z eviden¢no oznako 1072-22/19432-23/61644-K
Porogilo o mikrobioloSkem preskuSaniju z evidencno oznako 4002-22/19432-23/61644-M
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano

@3 NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ s s

CENTER ZA OKOLJE |N ZDRAVJE se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidenc¢na oznaka:2300-22/19432-23/61644-T

Porocilo o preskuSanju

Vzorec:

Matriks:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:
Narocnik:

Narocilo:

Plan vzoréenja:

Pitna voda - Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna kuhinja

Pitna voda
23/61644
Pogodba

Komunala Novo mesto, d.o.o0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
PG-2700-17/104914-22

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

KOMUNALA NOVO MESTO D.0O.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, zdne
05.10.2022

DN 194387, 15.06.2023

Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrezje, Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna kuhinja

Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porogéila: 12.07.2023
Datuminura: 15.06.202310:15 Datuminura: 15.06.2023 13:56

Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV Sprejel: Vinko Primc

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ’Zﬁ!‘.‘éﬁ"
Terenske meritve
Temperatura vode 19.1 °C SIST DIN 38404-4:2000, na 15.06.23
mestu odvzema 15.06.23
Klor-prosti 0.18 mg/L SISTEN SO 7393-2:2018, 15.06.23
na mestu odvzema 15.06.23
pH 74 SISTENISO 10523: 2012, 15.06.23
na mestu odvzema 15.06.23
Meritev opravijena pri T=19.2 °C
Elektriéna prevodnost (20°C) 474 pS/cm SISTEN 27888: 1998, na 15.06.23
mestu odvzema 15.06.23
Meritev opravljena pri T=19.1 °C

Vonj brez vonja ONORM M 6620: 2012, na 15.06.23
mestu odvzema 15.06.23
Okus brez okusa ONORM M 6620: 2012, na 15.06.23
mestu odvzema 15.06.23
Motnost 0.22 NTU SISTENISO 7027-1:2017, 15.06.23
na mestu odvzema 15.06.23

Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.05 # Mgl Laboratorijska metoda - 21.06.23

izraun , na mestu odvzema 11.07.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.
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= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenéna oznaka:2300-22/19432-23/61644-T
Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan, dipl.san.inz. ob 13.07.2023 08:18:43
Rezultati se nanaajo na vzorceni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v Easu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN

SLOVENSKA

‘ AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Matriks:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Narocilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzemvzorca
Datum in ura:

15.06.2023 10:15

Pitna voda - Dolenjske Toplice, Terme Krka d. o. 0., glavna kuhinja

Pitna voda
23/61644

Pogodba

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
PG-2700-17/104914-22

Anton Skrbec, dipl.san.inz.
KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, zdne
05.10.2022
Vodovod Dolenjske Toplice - omrezje, Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna kuhinja
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejemvzorca Datum porogéila: 07.07.2023

Datuminura: 15.06.2023 13:56

Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV Sprejel: Vinko Primc

Rezultati preskusSanja # Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Rowlal Vel g e Mo R
Kovine in metaloidi

Natrij 4.7 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 21 8222
Mangan 0.12 Mg/l ISO 17294-2:2016, NM 21 8232
Zelezo <40 pglL ISO 17294-2:2016, NM 21 gggg
Bor 0.0068 mg/L ISO 17294-2:2016, NM ;1 8232
Alumini 8.8 pglL ISO 17294-2:2016, NM 21 8222
Antimon 0.054 Mg/l ISO 17294-2:2016, NM 21 8232
Arzen 0.34 pglL ISO 17294-2:2016, NM 21 gggg
Baker 0.0015 mg/L ISO 17294-2:2016, NM ;1 8232
Kadmij <0.02 pglL ISO 17294-2:2016, NM 21 8222
Nikelj 0.13 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 21 8232
Selen <0.1 pglL ISO 17294-2:2016, NM 21 gggg
Svinec 0.19 pglL ISO 17294-2:2016, NM ;1 8232
Kovine in nekovine
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Eviden¢na oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

ol VoSl gl Meds
Krom 0.52 pglL ISO 17294-2:2016, NM g:]] gggg
Pesticidi - organoklorni

aendosuln <0001 vl “emodt N 27002
st ndosufen 00011 pol Cmadt 27062
Endosulanslet 00014 pol Cmadt 27062
Alaklor <0.007 uglL ND_OKANMmS’ e 10 ;?gggg
Metolakior <0011 uglL ND-OKANM;\(‘)RLS, izdaja 10, ;?8223
Aldrin <0.0012 HglL stggszngﬁﬁ " 210623
Discn 00015 pol Cmadt 27062
delta-HCH <0.0018 HglL s;séggr:ngzﬁa rﬁﬁﬂs ggggg
Heksaklorobenzen (HCE) <0.0010 bl “lenodt N 270823
Heksaklorobutadien (HCBD) <0.0009 pg/L stgggtlnl)sd(,?saﬁ/? ;38232
Heptalor 00027 vl Cmadt 27062
trans-Heptaklorepoksid <0.0011 HglL SLSS).gg'r\jnLSd(l?ﬁ "\1‘(,?/5'3 ;38232
gama-HCH (Lindan) <0.0012 Mgl S;SsagsE'rqnlo?j?s rjﬁ/? gggggg
Pentaklorobenzen <0.0009 pg/L stgggtlnl)sdﬁﬁsﬁ/? ;38232
Pesticidi - fenoksialkanojski

245T <0.010 MglL Btk e
ior - ol ND-OKANMAO20, izt 280623
Bentazon <0.012 uglL ND-OKANM’\-j(K/TO, izdaja 6, gggggg
Dikamba <005  # uglL ND_OKANMN%O’ e :zsggggg
o ot ol ND-OKANM'\-j(ﬁO, izdaja 6, gggggg
- 0ot ol ND-OKANMAO20, izt 280623

Pesticidi - uronski
ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23

Klorotoluron <0.009 Ho/lL NM 21.06.23
ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23

Monuron <0.010 Ho/L NM 21.06.23
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Eviden¢na oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

ol VoSl gl Meds
— 00 ol ND-OKANI\A;\?I\}I 5, izdaja 10, ; ?gggg
S 0008 ol ND-OKANM-'\?,\1A 5, izdaja 10, ; ?8252
S ot gl ND-OKANM;\(I)“L 5, izdaja 10, ; ?8222
e <0007 Ll ND-OKANM;\?&I 5, izdaja 10, ; ?8233
I 0ol ol ND-OKANI\A;\?I\}I 5, izdaja 10, ; ?gggg
R 0008 ol ND-OKANM-'\?,\1A 5, izdaja 10, ; ?8252
eckuon <0000 gl ND-OKANM;\(I)“L 5, izdaja 10, ; ?8222
\ebuon 0ot Ll ND-OKANM;\?&I 5, izdaja 10, ; ?8233
— 0008 ol ND-OKANI\A;\?I\}I 5, izdaja 10, ; ?gggg
Buturon 0,008 Ll ND-OKANM-'\?,\1A 5, izdaja 10, ; ?gggg
Organofosforni pesticidi

bt 003 ol ND-OKANM’\-j('i/Slﬂ, izdaja 4, gggggg
Pendimetalin <0.001 HglL ND_OKANMmﬁ' e 0 ;?gggg
- <0000 gl ND-OKANM'\-j(’i/?L izdaja4, gggggg
e w001 gl ND-OKANM;\(‘);AB, izdaja 10, ; ?8222
- 003 ol ND-OKANM’\-j('i/Slﬂ, izdaja 4, gggggg
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL ND_OKANM#&G, e 10 ;382%3
o 0002 ol ND-OKANM;\IO'JA 6, izdaja 10, ; ?8232
S <0002 gl ND-OKANM;\(‘)RL 6, izdaja 10, ; ?8222
oo et 0003 ol ND-OKANM;\?“}' 6, izdaja 10, ; ?8232
i 0006 uolL ND-OKANM;\?IJA 6, izdaja 10, ; ?gggg
Klorpirifos-eti <0.002 Ho/L ND_OKANMm& 10 ;?gggg

Anorganski parametri
SISTEN IS0 15061:2001, 26.06.23

Bromat <3 Mg/l BroO; NM 26.06.23
Epiklorhidrin

. - SIST EN ISO 15680: 20041, 30.06.23
Epiklorohidrin <06 # <01 # gl NM 07.07.23
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= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

Eviden¢na oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

: 3 Zacetek /
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda o
kljucek
Parameter Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe ’2,,;‘.1‘;2

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

; [
Trihalometani (vsota) 54 uglL SIST EN ISO 15680: 20041,  20.06.23

NM 26.06.23
Triklorometan (kloroform) 2.8 pglL SR lSONK/|5680: s gggggg
Tribromometan (bromoform) <0.5 Mg/l SISTEN ISONK/|5680: 2004, gggggg
Bromodiklorometan 1.7 Mo/l ={lE |S?\lg/|5680: e gggggg
Dibromoklorometan 0.90 pglL SlAlEl lSONK/|5680: e ;ggggg
1 2Dikorostan <04 uglL SISTEN ISC’)\“1V|5680: 2004, gggggg
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 Mg/l SISTEN ISONK/|5680: 2004 gggggg
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 Mg/l SISTEN IS%KA%%: 2004 gggggg

Osnovni parametri

ISO 11732:2005, poglavie4,  16.06.23

Amonij <0.01 mg/L NH,* NM 16.06.23
Celotni organski ogljik - TOC 0.38 mg/L C SIST ISO 8245: 2000, NM g:]] gggg
Barva (436 ) <02 m e ieoegs
Nitrit <0.001 mg/L NO, 1SO 13395:1996, NM ::ggggg
Nira 791 mil  Nos e Gaoras
Klorid 8.20 m o e oiors
w SIS Ao

Pesticidi - triazinski

Atrazin <0.007 uglL ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23

NM 21.06.23
Brometin <0.010 uglL ND-OKANM-'\?,\1/|5, izdaja 10, ;?8222
Cianazin <0.009 uglL ND-OKANM;\(j)l\1/|5, izdaja 10, ;?8222
Sekburmeton <0.008 uglL ND-OKANM;\?“LS, izdaja 10, ;?8233
Heksazinon <0.013 uglL ND-OKANM;\i)l\1/I5, izdaja 10, ;?8253
Napropamid <0.010 Ho/L ND-OKANM;\JOIJAS’ a0 ;?gggg
Atrazin, Desetil- <0.009 Ho/L ND'OKANMNO,\LS' a0 ;?8222
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

Rezultati preskusanja

Evidenéna oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

; 5 Zacetek /
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda cs
kljuek
Parameter Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe ’2.,;‘.1‘;2
. . . ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Mg/l NM 21.06.23
_ ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Simazin <0.009 Mg/l NM 21.06.23
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Propazin <0.009 Mg/l NM 21.06.23
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Terbutilazin <0.015 Mg/l NM 210623
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Terbutrin <0.013 Mg/l NM 2106.23
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Bromacil <0.008 Ho/L NM 21.06.23
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Sebutilazin <0.008 Mg/l NM 21.06.23
ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Metazaklor <0.008 HglL NM 21.06.23
ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Acetoklor <0.007 Mgl NM 21.06.23
- ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Metribuzin <0.010 Mg/l NM 21.06.23
. ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Ametrin <0.010 Ho/L NM 21.06.23
Pesticidi in metaboliti
ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Fenuron <0.008 Mg/l NM 2106.23
. ' ND-OKANM-015, izdaja 10, 19.06.23
Terbutilazin-desetil <0.004 Mg/l NM 21.06.23
Poliaromatski ogljikovodiki
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Indeno(1,2,3-c,d)piren <0.004 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, 9 poe
NM 6.06.23
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Benzo(a)piren <0.004 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, poe
NM 26.06.23
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Benzo(ghi)perilen <0.004 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, 9 Poe
NM 6.06.23
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Benzo(b)fluoranten <0.005 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, poe
NM 26.06.23
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Benzo(k)fluoranten <0.004 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, Poe
NM 26.06.23
SISTEN ISO 17993: 2004, 19.06.23
Antracen <0.005 Mg/l modifikacija v tocki 7 in 8.1, poe
NM 26.06.23
[1]Konzerviranje vzorcev z Na2S203 in KHSO4.
[2] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
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= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-22/19432-23/61644-K

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inZz.
Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz. ob 07.07.2023 08:57:18
Rezultati se nanaajo na vzor¢eni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA SIST EN ISO/1EC 17025
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN

DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-22/19432-23/61644-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:
Matriks:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:
Narodilo:
Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

Odvzemvzorca
Datum in ura:
Odvzel:

15.06.2023 10:15
Vinko Primc, NLZOH OPKV

Pitna voda - Dolenjske Toplice, Terme Krka d. o. 0., glavna kuhinja
Pitna voda

23/61644; Lab. §t.: 23/5874

Pogodba

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
PG-2700-17/104914-22

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

KOMUNALA NOVO MESTO D.0O.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, zdne
05.10.2022

Vodovod Dolenjske Toplice - omrezje, Dolenjske Toplice, Terme Krka d. 0. 0., glavna kuhinja

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Prevzemvzorca Datum porocila: 19.06.2023
15.06.2023 13:56

Nezka Lenarci¢

Datum in ura:
Prevzel:

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéﬂzknglziitljuee‘(
Escherichia coli ISO 9308-1:2014, NM ni najdeno CFU/100 mL 12822332
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014, NM ni najdeno CFU/100 mL 12823853
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, NM ni najdeno CFU/100 mL 12823823
Enterokoki ISO 7899-2:2000, NM ni najdeno CFUM00 mL ggggggg
Stevilo kolonij pri 22 °C pr;ﬁ\zgji?égj?;% \tﬁ; Anfk:lM <10 CFU/mL 13822832
Stevilo kolonij pr 36 °C pre'ﬁviﬁ,fé;fig&eé‘ﬂ'kﬁhﬂ 10 CFUmL 19.06.2023
Analitik: Odgovorna oseba:

mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Elektronsko podpisal mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 19.06.2023 18:25:04

Rezultati se nanasajo na vzoréeni vzorec. Poro€ilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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