#=> NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVIE
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

18 -03- 201

Datum izpisa: 16.3.2015

&t. izvida 748/2015

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitne vode - ob&asne preiskave

Naroénik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: Vodovod §kocjan - po pripravi

Mesto odvzema: VH Zloganje - iztok

Namen: Notranji nadzor

Datum odvzema: 26.02.2015 12:34

Odvzel: Strucelj Joze, vi&. san. teh.

Vzorcenje in terenske meritve

Vzoréenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007

Preiskava Enota Rezultat Normativ

Temperatura vode stC ) 9.8

Klor - prosti mg/L 0.26

pH ) _ 7.3 6,5-9,5

Elektroprevodnost (20stC) uS/cm 470 <2500
organolepti¢na

Vonj ocena sprejemljiv sprejemljiv
organolepti¢na

Okus ocena sprejemljiv sprejemljiv

- krepko oznaeni rezultati niso v skladu z normativnimi vrednostmi iz upostevanih predpisov

§t. izvida 748/2015

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
A i1
- Metoda Opombe
SIST DIN
38404-C4-2:
2000 -
SIST EN ISO
7393-2:2000 )
SISTISO T= °C, glej parameter temperatura
10523; 2012 . _vode.
= °C, glej parameter temperatura
SIST EN B
27888: 1998 Temperaturna kompenzacija.
SISTEN
1622:2007 (
Anex C)
SISTEN
1622:2007 (
Anex C)

- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovosti.

Upostevani predpisi:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS. St 19/04, 35/04, 26/08, 92/05 in 25/09)

Enota za Zivila in_pre
Vodja: Anton !

/

etésplosne rabe

ec, dipl. san. inz.

Oddeleld za okolje in zdravije
Vodja: Dusan Harl

der, dr. med., spec. epidemiolog.

Zakljuéna ocena ni vkljuena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preizkueni vzorec. Ocena skladnosti z upostevanimi

predpisi in strokovno mnenje se nanasata samo na obseg preskuanja parametrov, v ¢asu odvzema vzorca.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Stran 1/1

S 1. 1. 2014 je pritel z delom Nacicnalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

datumom uporabljamo enotne akreditacijsko listino LP-014.



NACIONALNI LABORATORI ZA
W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 20C0 Maribor i

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZiVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Mej wrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 121, F: (07) 32 34 1006, E: nmcma@nlzohsi

PorocCilo o preskusaniju

|Eurec Pitne vode - obCasne preiskave

Lab. &t 2015/1798

Narotnik  Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., PodbevSkaova ulica 12, 8000 Novo mesto

Obmotje odvzema Vodovod Skocjan - po pripravi Odvzemno mesto VH Zloganje - iztok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

ﬁldvzem vzorca Prejem vzorca Zacetek in konec analize
Datum in ura: 26.02.2015 12:34 Datum in ura: 26.02.2015 13:34 Zatetek analize: 26.02.2015
Odvzel: Strucelj JoZe, vig. san. teh. Prejel; Weiss Brigita Analizirano do: 02.03.2015

REZULTATI PRESKUSANJA

Preiskava - Vﬂznakawlil;tildiéw 'Bérzuliart” - _mmﬁéj_ng_vrgdpqst L
Escherichia coli MMB-SM-03Y Nismo nasli # 0
_cRipoOmL oo lsosmetRot@
Koliformne bakterije MMB-SM-03Y 3 # 0
_CRUAOOmL I o JS0B0BADM I o
Intestinaini enterokoki MMB-SM-26 Nismo nasli # 0
MPNAQOML Stendard Melhods 923002007
Clostridium perfringens MMB-SM-05 Nismo nasli # 0
GFU/100 mL o  Dhrekiha el SOBAES o
Skupno 3tevilo bakterij pri 22°C MMB-SM-01 6
CFUmL o R e e I
Skupno 3tevilo bakterij pri 36'C MMB-SM-01 14 <100
CFU/mL SIST EN 150 6222:1939

Krepko tiskani rezultati niso skladni z normativi néive'dé-n-in{iﬂv upostevanih kriterijih. Rezﬂl_t;t_i;"oznaﬁen_i i#, se nanadajo na neakreditirano de|avnost
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upoStevanja merilne negotovosti.
Upostevani kriteriji:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik: 7 Oddelek za mikrobiolo8ke analize Zivil, vod in drugih
Brigita Weiss, dipl. san. inz. Pt vzorcev okolja
l@ ja.Matjaz lj, udm

I
—
KCNEC POROCILA O PRESKUSANJU

B T e Ry S R A S

. SLOVENSKA [ {\ 7 Ko porotiane

AKREDITACILJIA i) (j_\} polrebujete
SIST EN ISO/IEC 17025 — h vet, ga
LP-014 I recikiiajte.

Rezultati, ozaceni  #, se nanaajo na neakreditirana dejavnost. Mnenja in razlage niso vkijutena v obseq akreditacije Rezultati se nanadajo lzkjuéno na preskusani — Datum izpisa: 02.03.2015
vzorec. Porodilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja lzvajalca. ;

S 1. 1. 2014 je priel z delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje In hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem datumnom uporabljamo Stran: 1/1
enotno akreditacijsko listino LP-014.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo masto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto. T: (07) 39 24 161, F: (07) 39 34 179, E: nm.cka@®nlzohsi

Porocilo o preskusanju

Splosni podatki:
Namen:  Notranji nadzor

Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik:  Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odvzel:  Strucelj Joze, vi¥. san. teh.

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Pitne vode

Oznaka vzorca: Pitne vode - obCasne preiskave

Mesto odvzema: VH Zloganje - iztok
Datum odvzema: 26.02.2015 12:34
Datum prevzema: 26.02.2015 13:27
Analizirano do: 13.03.2015

Datum izpisa: 16.03.2015

Rezultati preskusanja

S

SLOVENSKA
AKREDITACIJA

SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati oznaleni z # se nanaajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. st.: 2015/1452

Obmodje odvzema: Vodovod §kocjan - PO pripravi

Rezultat

Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe 23{';21
OSNOVNI PARAMETRI
Barva m-1 <0.2 Q1 # 05 e o calalng =3 27.02.
metoda B
SISTEN 150
Motnost NTU 0.13 5 7027:2000; brez 27.02.
poglavja 5
Amoni mg/LNH4  0.007 080 et 27.02.
Celotni arganski ogljik (TOC) mg/L C 0.71 ST EN 1404 05.03.
Nitriti mgLNO2  <0.008 g & g SR 27.02.
Nitrati mgLNO3 498 50 Joznat:ao08 '7EMEnensga vzorca 05.03.
Sulfat mg/L S04 3.9 250 1%?;1%“2[3& Iz zamrznjenega vzorca. 8;83
Klorid mg/L Cl 1.81 250 19338(;2!511‘?}2'?{?9 Iz zamrznjenega vzorca. 8;83
Fluorid mgLF 0069 15 iogoatsa009 '2Zamzniencga vaorca 0508
KOVINE IN METALOIDI
Natrij mg/L Na 1.1 200 137';‘5; 4_E2I?12|§é)5 27.02.
Mangan ug/L Mn <0.1 0057 # 50  SSTENISO 27.02.
Yelezo uglL Fe <40 «o g o= SOLENBO 27.02.
Bor mglLB  <0.0009 GpGoFE # 15 gl ENES 27.02.
Aluminij ug/lL Al 8.4 200 SN0 27.02.
Antimon uglSb  <0.0s pogs ¥ o S ENED 27.02.
. ug/L As 0.14 W e 27.02.
el mgLCu  0.0027 zg JSoiENE 27.02.
PO fa ot epmodei (o o At o ST N et ki e

S 1. 1. 2014 je pritel z delom Nacienalni laboratorij za zdravje, akolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

datumom uporabljamo enctno akreditacijsko listino LP-014,



“=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA ARREDITAC
AKREDITACLJA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ SISTEN 50/1£6 17925
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ) ‘ LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA Rezultatl oznateni z # se nanadajo

na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemfjske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova mesto
Dalmatinova 3, BGCO Novo mesto, T: (07) 29 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmekacnizohs;

Lab. St.: 2015/1452

Parameter Enota Rezultat gs;ul_lgaé Normativ Metoda Opombe ?::i::‘
Kadmij ug/L Cd <0.02 0019 # 5 e 27.02.
Krom - skupno ugiL Cr 0.47 I 27.02.
Nikelj ug/L Ni 0.16 BB e 27.02.
Selen ug/L Se <0.1 G # W RN 27.02.
Svinec ug/L Pb 0.54 B o 27.02.
ONESNAZENJA

Adsorbirani organsko vezani ug/L Cl 29 SIST EN ISO 03.03.

halogeni (AOX) 8562: 2005 04.03.

ORGANOFOSFORNI PESTICIDI

Laboratorijska

Diklobenil ug/L <003 # <001 # 0.1 metoda M 27.02.
712/5, izdaja 2 02.03.
Laboratorijska

Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 # 0.1 metoda M 27.02.
740_1, izdaja 5 06.03.
Laboratorijska

Trifluralin ug/L <0.03 # <001 # 01 metoda M 27.02.
712/5, izdaja 2 02.03.
Laboratorijska

Dimetenamid Ug/L <0.001 <0.0004 # 0.1 metoda M —

740 1, izdaja 5
Laberatorijska

Virklozolin ug/L <0.03 # <001 # 0. metoda M 27.02.
712/5, izdaja 2 02.03.
Laboratorijska

2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 3283
740_1,izdaja 5 iy
Laboratorijska

Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 # 0.1 metoda M p—

740_1, izdaja 5
Laboratorijska

Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 27-82-
740_1, izdaja 5 06.03.
Laboratorijska 2702
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 # 0.1 metoda M 06.09.
740_1, izdaja 5 et
Laboratorijska 57.02
Malation ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M oy
740_1, izdaja 5 08.03.
Laboratorijska 57.02
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M O
740_1, izdaja 5 Lot

LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
SIST EN ISO

Kloroform (Triklorometan) ug/L <2 0.4 # 10301-Paglavje 8282
3: 1998 L.

SIST EN ISO
Bromoform 10301-Poglavj 03.03.
(Tribromometan) uglL. < <02 ¥ (;: 19%%3\”5 06.03.
SIST EN ISO 03.03
Bromodiklorometan ug/L 0.4 10301-Poglavje 06'03'
3: 1998 2290
SIST EN ISO 03.03
Dibromoklorometan ug/L 0.5 10301-Poglavje 6ihs
3: 1998 6.03.
. SIST EN ISO 03.03.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 01  #  80 15680: 2004 09.03.
SIST EN ISO 03.03
Tetrakloroeten ug/L <0.06 <0.03 # 10301-Poglavje s
3: 1998 06.03.

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskufani vzorec,

Porofilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

5 1. 1. 2014 je pri¢el z delom Nacionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljame enotno akreditacijsko listino LP-014.

Stran 2/5



“==> NACIONALNI LABORATORIJ ZA @ ARRebitacin
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 5 LP-014
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanatajo

na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemiiske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Lab. &t.: 2015/1452

Rezultat & Datum

Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe ad-do
SIST EN ISO 03.03

Trikloroeten ug/L <0.2 <0.05 # 10301-Poglavje o
31998 06.03.

PESTICIDI FENOKSIALKANOJISKI

Laboratorijska

2,4,5-T ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 10.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska

2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.0068 # 0.1 metoda M 10.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska

Bentazon ug/L <0.012 <0.004 # 0.1 metoda M 10.03.
740 2, izdaja 4
Laboratorijska

Dicamba ug/L <0.05 # <0.02 # 0.1 metoda M 10.03.
740 2, izdaja 4
Laboratorijska

MCPA ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 10.08.
740 2, izdaja 4
Laboratorijska

MCPP (Mekoprop) ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 10.08.
740_2, izdaja 4

PESTICIDI ORGANOKLORNI

SISTEN ISC
Endosulfan - alfa ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 13.03.

1898-modif.

' SISTEN I1SO
Endosulfan - beta ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 13.03.
1998-modif,
SISTENISO
Endosulfan sulfat ug/L <0.0014 <0.0004 # 0.1 6468: 13.03.
1998-modif.
Laboratorijska
Alaklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Metolaklor ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740 3, izdaja 6
SISTEN ISO
Aldrin ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: 13.03.
1998-modif.
SISTEN ISO
Dieldrin ug/L <0.0015 <0.0005 # 6468: 13.03.
1998-modif.
SISTEN ISO
HCH-delta ug/L <0.0018 <0.0005 # 6468: 13.083,.
1998-modif.

SISTEN ISO
Heksaklorobenzen ug/L <0.0010 <0.0003 # 6468: 13.03.

1988-modif.

SISTENISO
Heksaklorobutadien ug/L <0.0009 <0.0003 # 6468: 13.03.

1988-modif.

SIST EN ISO
Heptaklor ug/L <0.0027 <0.0008 # 6468: 13.03.

1998-modif.

SIST EN ISO
trans-heptaklorepoksid ug/L <0.0011 <0.0003 # 6468; 13.03.

1998-modif.

SISTENISO
Lindan ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: 13.03.

1998-modif.

SIST EN ISO
Pentaklorobenzen ug/L <0.0009 <0.0003 # 6468:

1998-modif.

13.03.

PESTICIDI TRIAZINSKI

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nanadajo izklju€no na preskuZani vzorec. Stran 3/5
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
S 1. 1. 2014 je pricel z delom Nacionalni laboratorij za zdravj

e, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listino LP-014,
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NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska wica

1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKCLIA
Oddelek za kemijske analize *ivil, vod in drugih vzorcey okolja Novo mesto
Cszlinatinova 3, 8C00 Novo mesto, T: (D7) 39 34 161, F: (07 22 34 179, E: rmcka@nlzohz

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Normativ

Metoda

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/iEC 17027
a o

Rezultati oznaleni z # se nanafajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. &t.: 2015/1452

Datum

Opombe oti-do

Atrazin

ug/L

0.017

01

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Prometrin

ug/L

<0.010

<0.003

01

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Cianazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Sekbumeton

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Heksazinon

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Napropamid

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metada M
740 3, izdaja 6

09.03.

Desetilatrazin

ug/L

0.032

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Desizopropilatrazin

ug/L

0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Simazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Propazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Terbutilazin

ug/L

<0.015

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

09.03.

Terbutrin

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Bromacil

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Sebutilazin

ug/L

<0.008

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Metazaklor

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.083.

Acetoklor

ug/L

<0.007

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Metribuzin

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Ametrin

ug/L

<0.010

<0.003

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

PESTICIDI URONSKI

Klortoluron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.03.

Monuron

ug/L

<0.010

<0.003

01

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

10.08.

Linuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Monolinuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

08.03.

Mnenja in razlage niso vkljufene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskufani vzorec.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

S 1. 1. 2014 je pricel z delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljame enotno akreditacijsko listino LP-014.

Stran 4/5



“~=> NACIONALNI LABORATORI) ZA @ RRediTAcin
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘ SIST EN ISO/IEC 17925

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor LP-014

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA oot el Jﬁfai TPl
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Daliriatinova 3, BOUO Nove mesto, T: (07) 29 34 161, F: (D7) 32 34 179, E: rmcia Anlzohsi

Lab, 5t.: 2015/1452

Rezultat . Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe silsdo

Laboratorijska

Klorbromuron ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Diuron ug/L <0.007 0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Fluometuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740 3, izdaja 6
Laboratorijska

Metobromuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metoksuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Neburon ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Izoproturen ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 09.03.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Buturon ug/L <0.008 <0.002 # metoda M 09.03.
740 _3, zdaja 6

POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI
SIST ENISO
. 17993: 2004,
Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 # modifikacija v 04.03.
todki 8.1
SIST EN ISO
17993 2004,
modifikacija v 04.03.
tocki 8.1
SIST EN 1SO
) y 17993: 2004,
Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 # m;mkacija M 04.03.
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
medifikacija v 04.03.
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: i
Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 # mod?ﬁak;;gv 04.03.
to&ki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v 04.03.
to&ki 8.1

Benzo(a)piren ug/L <0.004 <0.001 # 0,010

Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 #

Antracen ug/L <0.005 <0.002 #

- # - Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovosti.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOGQ
- Stolpec Rezultat < LOQ:
Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnosti do meje dolodljivosti (LOD <= x < LOQ).
Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti (< LOD).
- krepko oznacen rezultat ni v skladu z nermativom
- vse dodatne informaciie o opravlienem preskuganiu so dostopne v laboratoriiu

Normativi so iz predpisa:

% ‘ thEDE _7\: Ny
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 9 /g@-iﬁ 25/09’),\
A §

5
e

_

NS
14
Oddelek é}kemijskg anal?fi_,:e Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
V 'ﬂja: Jerneja Fragl%o, univ. dipl. inz. kem. inZ.

&y Ry

o, (Own ko

Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezultatj se nanasajo izklju&ne na presku$ani vzorec.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celot], razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

S 1. 1. 2014 je pritel z delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljamo enctno akreditacijsko listine LP-014,

Stran 5/5



NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO Datum izpisa: 17.3.2015

Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor @

CENTER ZA OKOLIJE IN ZDRAVJE R
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (Q7) 39 34 100, F: (D7) 39 34 101, E: nmcoz@rizohsi

Zaklju¢na ocena ni vklju€ena v obseg akreditacije.

Zaklju€éna ocena vzorca Pitne vode - obéasne preiskave:

Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskusanja Oddelka za mikrobiolodke analize
lab. 8t. 2015/1798 ter rezultatov preskusanja Oddelka za kemijske analize lab. §t. 2015/1452 ocenjujemo, da je
vzorec zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij zdravstveno neustrezen. Predlagamo, da se ponovi vzoréenje za
osnovne mikrobiolo$ke preiskave.

- Qddelek za okofje in zdravje
Vodja: Dusan Hal‘la&d\er, df. med., spec. epidemiolog.

2\

Zaklju¢na ocena ni vkljutena v abseg akreditacije. Rezultati se nanagajo izklju¢no na preizkudeni vzarec. Ocena skladnosti z upostevanimi Stran 1/1
predpisi in strekevne mnenje se nanaata samo na obseg preskudanja parametrov, v tasu odvzema vzorca.

Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca,

S 1. 1. 2014 je pri¢el z delom Nacionalni laboratorij 2a zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listino LP-014,



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO OHOb 07-05-04
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

. - Enota za Zivila in predmete splo$ne rabe
;?T? Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; tel.: (07) 39 34 100; faks: (07) 39 34 101 ]
L\ ‘:‘Q’ ~ lzdaja: Datum:
N ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCA PITNE VODE - ob¢asne 8 07.04.2009
s o [ prQISkave PR SR~ § /g =
Terenska &t.: ... /... &t. vzorca: ... 1.8 .. Lab.St: mB... 0.7 L .9 T waam
NAROCNIK: Komunala Novomesto d.0.0.
LASTNIK : KomunalaNovomestod.0.0. .. ... ... .
MESTO ODVZEMA : VH Zloganje - iztok
Vir:
|:| zajetje ; vrtina; izvir D rezervoar - iztok |:| kapnica
[] po pripravi [L] omresje - porabnik [] vodnjak
[[] rezervoar - dotok [ omre¥je upravijavca [] cisterna
Namen odvzema : [] sistematika [] pogedba [] lastnikova zahteva
[] narotilo [x] notranji nadzor [ldrugo: .
Voda je v stiku s povrsinsko |E DA vrsta vode: podtalna I:] Kiadies D e
Vet CINE [ povrsinska vitina (dduao: o
Nagin odvzema : [4 pipa [] z zajemom ] hidrant [(ddrgo:

Dodatni parametri :

KXIke MB [] cc-ms [ druae: ...

Vrsta preiskave:

Datum in ura odvzema: Q_C/Z s /)é 77 I

Pri odvzemu prisoten : podpis:

Vremenski podatki :

—

vreme na dan pred odvzemom vzorca: p{qﬁ

Priprava vode:

Ostale ugotovitve na terenu / I o= 7
: 724 ' e o

OPOMBE: g
Senzoriéna ocena vzorca: barva * : ! VONJ** - terenska ocena: d |~ OKUS™ - terenska ocena:
brez neobicajnih sprememb - sprejemljiv W brez necbicajnih sprememb - sprejemljiv
vonjpo: - sprejemljiv o
’7 o L] - nesprejemijiv |:|
motnost*: .....1. - nesprejemliiv [ okus po:
VONJ** - ocena pri 23°C: OKUS*™™ - ocena pri 23°C:
" 4 brez neobicajnih sprememb - sprejemljiv brez neobicajnih sprememb - sprejemljiv [’H/
usedlina®: . {. T
vonj po: - sprejemljiv - hesprejemijiv D
- nesprejemijiv ] okus po:
barva*, motnost*, usedlina*= 1.nezaznavno, 2. zaznavno, 3. mo&no zaznavno, 4. nedoloeno
okus** po = 2-kloru, 3-min. oljih, 4-kovinski, 5-kemiéni, 6-drugo
vonj** po = 3-kloru, 4-trohnobi, 5-min. oljih, 8-klorfenclih , 7-zemlji, 8-fekalijah, 9-H,S, 10-kemiéni, 11-drugo
TERENSKE MERITVE
L.
Temperatura : vode - ?[d/ ______ zraka : /Q ) ]Toc‘.eno(min): LD
Elektroprevodnost : y Y0 Merilna oprema : M/T_ME& L /’ &t /f; 7
pH : ' ‘?\ 2 } Merilna oprema : -—"//__ st ' _,//_,'
Prisotnost rezidualnega e ni Klorirano | Meriina N
dezinfekcijskega sredstva : Clo J. e — [ aprema : /746 // st 77),6 0
KONZERVIRANJE VZORCA:
Mikrobiologija: @,hlajenje [X] Na,S,0, []drugo
KE ; pri odvzemu konzerviramo : o7\ o ine (HNO,) [ cianidi (NaOH): [A triaz.+ organof. pesticidi
X Toc (HsPOY RA LKCH - Cly(Nas,0,) [ Endosulfan (HsPO)
[¥] sn,sb (He) [ Bromat (EDA) [ arugo: o oK
Hranjenje vzorca : M KE
[ﬁ Hladilnik [ Jdrugo: ..cooovivvr., Bj Hiadilnik [ drugo: oo,
gl 3
Kontrola T v hiadilniku: g T L [T v il 2 . T2 ereoms
Vzorecodvzel: | ) o A Wk
7
SPREJEM VZORCEV : / 4% /?’
Kemija : Vzorce prevzel: Mikrobiologija : e / Vzorce prevzel:
; | !, L e
datum: .. Lb 100 Ju® Fl g datum; Lol AL / QA -
i : e Yo H P -
ura: —1 ura: ... A} ............... ! ........ o
Ty L

/

[/

i/




NACIONALNI LABORATORIU ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckoljia Novo mesto

Mej vrti 5. BOOO Nowvo mesto, T: (07) 39 34 121, F: (07) 39 34 100, E: imema@nizohsi

PorocCilo o preskusanju Lo, &i: AGTEBIED

WZUTBC Pitna voda

NaroEnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto

Obmotje odvzema Vodovod Skocjan - VH in omr, upravij. Odvzemno mesto VH Zloganje - iztok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

ﬁ]dvzem vzorca Prejem vzorca Zacetek in konec analize
Datum in ura; 04.03.2015 09:30 Datum in ura: 04.03.2015 11:20 Zadetek analize: 04.03.2015
Odvzel: Zamida Vanda, kom. ing. Prejel: Sodec Boris Analizirano do; 09.03.2015

REZULTATI PRESKUSANJA

Preiskava o . Oznakd"lﬁé@_ej Rezultat ,,7,,,,,;“?1',‘,‘3 vrednust o
Escherichia coli MMB-SM-03 Nismo nasli 0
CFU/00 mL SIST EN IS0 9308-1:2001 /AC:2009

o o _ Standardni test o e
Koliformne bakten;e MMB-SM-03 Nismo nasli 0
CFUA00 mL SIST EN IS0 9308-1:2001/AC:2009

ol s B o Standardni test o o
Skupno §te\n]o bakteru pn 22 C MMB-SM-01 1
CFU/mL  SISTENIS0 6222:1989 S
Skupno étewlo bakteru pri 36'C MMB-SM-01 3 <100
CFU/mL_ SIST EN IS0 6222:1999

Krepko tlskam rezultatl I'IISO skladm Z normatwl navedemml v upustevamh kriterijih.

- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upoStevanja merilne negotovosti.
Upostevani kriteriji:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. 8t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 In 25/09)

Odgovorni analitik: Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih
Brigita Weiss, dipl. san. inZ. vzorcev okolja
Vodja: Matjaz Retelj, udm

KOMEC FOROCILA O PRESKUSANJU

|
SLOVENSKA T
‘ AKREDITACLIA @E'/\ °gg{;glﬂ§§

0
SIST EN ISO/IEC 17025 vet, ga
‘ LP-014 t]\rj reciklirajte.

Mnenja in raziage niso vKljudena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasaje izkljugno na preskusani vzorec. Porcéilo je dovolieno reproduciratile v celotl, razen v primerDatyum | zpisa: 09.03.2015
pisnega soglasja izvajalca. .

S 1. 1. 2014 je pri¢el z delom Nacionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. 8 tem datumom uporabljamo Stran: 1/1
enotno akreditacijsko listino LP-014.



