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#=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA o
WJ) ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Datum izpisa: 21.3.2016
¥, | Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .
| LI
¢

CENTER ZA OKOLIJE IN ZDRAVIE

3t. izvida 623/2016

24 -03- 2016

Oddelek za okolje in zdravie Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda

Naroénik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: ' Vodovod Gabrje - omrezje

Mesto odvzema: omr. Jugorje 7
Namen: Notranji nadzor
Datum odvzema: 16.02.2016 08:35

Odvzel: Pov$e Andrej, dipl. san. inZ.

Vzorcenje in terenske meritve
Vzoréenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007

st. izvida 623/2016
SLOVENSKA
AKREDITACIJIA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Preiskava Enota Rezultat Kriterij Metoda Opombe
SIST DIN
38404-C4-2:
Temperatura vode stC 73 2000, tocka 4.1
SISTEN ISO
Kior - prosti mg/L 0.14 7393-2:2000
SIST ISO = °C, glej parameter temperatura
pH 7.5 6,5-9,5 10523: 2010 vode.
= °C, glej parameter temperatura
SIST EN S vode. P
Elektroprevodnost (20stC) uS/cm 501 <2500 27888: 1998 Temperaturna kompenzacija.
SIST EN
organolepti¢na 1622:2007
Vonj ocena sprejemljiv sprejemljiv (Anex C)
' SISTEN
organoleptitna 1622:2007
Okus ocena sprejemljiv sprejemiljiv (Anex C)

- vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Enota za Zivila in_pred e sploSne rabe
Vodja: AntopSkrbec, dipl. san. inz.

Oddele}< a okolje in zdravje
Vodja: Dusan Har!} er, dr. med., spec. epidemiolog.

Zakljuéna ocena ni vkijuéena v obseg akreditacije. Rezultati se nanadajo izklju&no na preizkueni vzorec. Ocena skiadnosti z upoitevanimi Stran 1/1
predpisi in strokovno mnenje se nana3ata samo na obseg presku$anja parametrov, v &asu odvzema vzorca.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



#=> NACIONALNI LABORATORI ZA
w (:/,) ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Mej viti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 121, F: (07) 39 34 100, E: nmcma@hlzohsi

PorocCilo o preskusanju

Lab. &t: 2016/1533

| Vzorec Pitna voda

Narogénik  Komunala Novo mesto d.0.0., PodbevSkova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbev3kova ulica 12, 8000 Novo mesto

Obmotje odvzema Vodovod Gabrje - omreZje Odvzemno mesta omr. Jugorje 7
Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

Odvzem vzorca Prejem vzorca Zacetek in konec analize
Datum in ura: 16.02.2016 08:35 Datum in ura: 16.02.2016 13:05 ZaCetek analize: 16.02.2016
Odvzel: Pov3e Andrej, dipl. san. inZ, Prejel: Sodec Boris Analizirano do: 19.02.2016

REZULTATI PRESKUSANJA

Preiskava Oznaka metode Rezultat Kriterij
Escherichia coli MMB-SM-03Y:1 Nismo nasli # 0
CFU/100 mL IS0 9308-1:2014
Koliformne bakterije MMB-SM-03Y:1 Nismo nasli # 0
CFU/100 mL 1S0 9308-1:2014
Intestinalni enterokoki MMB-SM-26:1 Nismo na3li # 0
MPN/100 mL ___ Standard Methods 92300:2007
Clostridium perfringens MMB-SM-05:3 Nismo nasli # 0
CFUA100 mL Direktiva Sveta 98/83/ES
Skupno $tevilo bakterij pri 22°C MMB-SM-01:5 >300
CFU/mL SIST EN IS0 6222:1999
Skupno Stevilo bakterij pri 36'C MMB-SM-01:5 3 <100
CFU/mL SIST EN IS0 62221999

Rezultati, oznaCeni z #, se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. 5t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih
Nezka Lenardi¢, univ. dipl. mikrobiol. vzorcev okolja

Vodja: Mat'!ai Retelj, udm
Tt T KONEC POROCILA O PRESKUSANJU T -

SLOVENSKA Ko poroti
‘ AKREDITACLIA OD °E3{?e$ua;er}g
SIST EN ISO/IEC 17025
ag ivo::

vet, ga
reciklirajte.

Rerultat!
F

vzorec. Poroéilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajaica.

iz#,se Sajo na neakreditirano dejavnost. Mnenja In raziage niso vkljutena v obseg akreditaclje. Rezultati se nana3ajo izkljutno na preskusani  Datum izpisa: 21.03.2016

Stran: 1/1



NACIONALNI LABORATORI ZA

ﬁ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
/ Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T:{07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Splosni podatki:

Namen: Notranji nadzor

Porocilo o preskusanju

Naroc¢nik: Komunala Novo mesto d.o.o0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odvzel:  Povse Andrej, dipl. san. inZ.

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Pitne vode
Oznaka vzorca: Pitna voda
Mesto odvzema: omr. Jugorje 7

Datum odvzema: 16.02.2016 08:35
Datum prevzema: 16.02.2016 12:37

Analizirano do: 14.03.2016
Datum izpisa: 16.03.2016

Rezultati preskusanja

¢

SLOVENSKA
AKREDITACLJA

SIST EN ISO/IEC 17025

. LP-014

Rezultati oznaleni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. St.: 2016/1053

Obmocje odvzema: Vodovod Gabrije - omrezZje

Parameter Enota Rezultat :::ul_'gg Kriterij Metoda Opombe It)):lt-:lT
SPLOSNI PARAMETRI

m-Alkaliteta mekviL 5.5 S 18.02.
Osnovni parametri

Barva m-1 <0.2 01 # 05  7eoravia valoyn dofzina = 436 nm 17.02.

metoda B
Kalcijeva trdota st.N 12.0 # 1S7|§;‘_E2r?‘2|§(% 07.03.
Magnezijeva trdota st.N 4.6 # 13;5;42‘2'385 07.03.
SIST EN1SO
Motnost NTU <0.1 5 7027:2000; brez 17.02.
poglavja 5

Trdota karbonatna st.N 155 # ggségfﬂ gsgc; 18.02.
Trdota nekarbonatna st.N 1.1 # Sslafsg-?:N1 138908 14.03.
Trdota skupna st.N 16.6 # 18;28;13?‘2'3?5 07.03.
Amonij mgLNH4  <0.006 0003 # 050  ,ooTSO 17.02.
Celotni organski ogljik (TOC) mg/LC 1.98 SISTE’;BM% 17.02.
Nitriti mg/LNO2  <0.008 0002 # o5 SSTINTIT 17.02.
Nitrati mg/L NO3 3.59 50 1%'?&5’?‘5(?9 Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Sulfat mg/l. SO4 12.3 250 1SO|§(LE1N£009 Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Klorid mg/L Cl 11.2 250 1%'38&5'2389 Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Fluorid mg/L F 0.083 15 1SOI§J4E1N£€9 Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
ANORGANSKI PARAMETRI

Kalcij mg/L Ca 86 13;23;1E2N 2%(?5 g‘;gg
Mnenja in razlage niso vkljufene v obseg akreditacije. Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskudani vzorec. Stran 1/6

Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORI) ZA @ AREmcn

i S? ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO SIST EN ISO/IEC 17025
] Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ‘ LP-014
CENTER ZA KEMIISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanasajo

na neakreditirano dejavnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolia Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: {07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E nmcka@nlzohsi

Lab. &t.: 2016/1053

Parameter Enota Rezultat sz:ul!'éja(; Kriterij Metoda Opombe ?,:t_:':
Magnezij mg/L Mg 20 1S7|239T4-E2I?l2|§(())5 (2);82
KOVINE IN METALOIDI
Natrij mg/L Na 12 200 73007 2005 5705,
Mangan ug/L Mn 0.24 50 1&}7]28;4?2'?‘585 (Z);:ggi
Zelezo ug/L Fe <40 <10 # 200 187[28;1552’?‘21385 gégg
Bor mglB 0038 10 Yaez 2008 0703
Aluminij ug/L Al 35 200 Sooe 2008 o7 8.
Antimon ug/L Sb 0.30 5,0 1S7Izng4-E2'?12‘§(?5 81782
Arzen ug/L As 0.22 10 1S7lzss;-4-E2’?l 2%(?5 (2);83
Baker mg/L Cu 0.0019 2,0 13;23;’425‘;??5 (2985
Kadmij ug/L Cd 0.031 5 72543 2005 o705
Krom - skupno ug/L Cr <0.4 017 #5070 seos o7 06
Nikelj ug/L Ni 29 20 euz 2005 o705,
Selen ug/L Se 16 10 187‘2854212!3(())5 g‘;gg:
Svinec ug/L Pb 0.58 10 18;554[52?2'3(?5 ?)471?):23
ONESNAZENJA
pieotren oo e i s mese

ORGANOFOSFORNI PESTICIDI

Laboratorijska

Diklobenil ug/L <0.03 <0.01 # 041 metoda M 24.02.
712/5, izdaja 2 :
Laboratorijska

Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 # 0.1 metoda M : 01.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska

Trifluralin ug/L <0.01 # <0003 # 0.1 metoda M 24.02.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska

Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 # 0.1 metoda M 01.03.
740_1,izdaja 5
Laboratorijska

Vinklozolin ug/L <0.03 <0.01 # 0.1 metoda M 24.02.

712/5, izdaja 2
Laboratorijska

2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 01.03.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska

Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 # 0.1 metoda M 01.03.
. 740_1, izdaja 5
Laboratorijska

Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 01.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska

Klorpirifos-metil ug/L. <0.003 <0.0009 # 0.1 metoda M 01.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska

Malation ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 01.03.
740_1,izdaja 5

Mnenja in razlage niso vkljuCene v obseg akreditacije. Rezultati se nana$ajo izklju&no na presku$ani vzorec. Stran 2/6
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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NACIONALNI LABORATORI) ZA

ﬁ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: {07) 39 34 179, E: nmcka@nizohst

5

SLOVENSKA
AKREDITACLA

SIST EN ISQ/IEC 17025

LP-014

Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. §t.: 2016/1053
Rezultat e . Datum
Parameter Enota Rezulitat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
Laboratorijska
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 01.03.
740_1, izdaja §
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
) SISTEN ISO Okvara aparata, analiza 25.02.
Kioroform (Triklorometan) ug/L <0.9 # 0.2 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 02.03.
Bromoform SISTEN ISO  Okvara aparata, analiza 25.02.
(Tribromometan) ug/L <11 # <0.3 # 15680: 2004 izvedena na drug aparat. 02.03.
) SISTENISO Okvara aparata, analiza 25.02.
Bromodiklorometan ug/L <08 # 06 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 02.03.
) SISTEN ISO Okvara aparata, analiza 25.02.
Dibromokiorometan ug/L <07 # 08 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 02.03.
. SIST EN ISO 17.02.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 <01 # 30 15680: 2004 25.02.
SIST EN ISO  Okvara aparata, analiza 25.02.
Tetrakloroeten ug/L <11 # <03 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 02.03.
] SIST EN ISO  Okvara aparata, analiza 25.02.
Trikloroeten ug/L <8 # <03 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 02.03.
PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI
Laboratorijska
2,4,5-T ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.006 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Bentazon ug/L <0.012 <0.004 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Dicamba ug/L <0.05 # <002 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPA ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPP (Mekoprop) ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 02.03.
740_2, izdaja 4
PESTICIDI ORGANOKLORNI
SIST EN ISO 29 02
Endosulfan - alfa ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 25'02'
1998-modif. T
SIST EN ISO 2002
Endosulfan - beta ug/L. <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 55 02.
1998-modif. e
SIST EN ISO 20 02
Endosuifan sulfat ug/L <0.0014 <0.0004 # 0.1 6468: 25.02.
1998-modif. e
Laboratorijska
Alaklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Metolaklor ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
SIST EN ISO 20 02
Aldrin ug/L. <0.0012 <0.0004 # 6468: 25'02'
1998-modif. T
SIST EN ISO 2'2 02
Dieldrin ug/L <0.0015 <0.0005 # 6468: 25'02'
1998-modif. e
SIST EN ISO 2202
HCH-delta ug/L <0.0018 <0.0005 # 6468: 25'02'
1998-modif. T
SIST EN ISO 2902
Heksaklorobenzen ug/L <0.0010 <0.0003 # 6468: 25.02.
1998-moadif. e
Mnenja in raziage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanaajo izklju&no na preskufani vzorec. Stran 3/6

Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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> NACIONALNI LABORATORI ZA d e,
%% ZDRAVJE, OKOLJE lN HRANO - SIST EN 1SO/1EC 17025

Prvgmajska ulica 1, 2000 Maribor - o LP'°1?~.
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH \(ZORCEV OKOLIJA ﬁgz:étjsrng;igf"": ;j:::sntasajo
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Lab. 8t.: 2016/1053

Rezultat I Datum

Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
SIST EN ISO 22 02

Heksaklorobutadien ug/L <0.0009 <0.0003 # 6468: 2502
1998-modif. Me.

- SIST EN ISO 22 02

Heptaklor ug/L <0.0027 <0.0008 # 6468: Ve,
P 1998-modif. 25.02.
SIST EN ISO 2202

trans-heptaklorepoksid ug/L <0.0011 <0.0003 # 6468: Ne-
P P 1998-modif. 25.02.

SIST EN S0 22,02

Lindan ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: e
1998-modif. 25.02.

SIST EN ISO 22,02

Pentaklorobenzen ug/L <0.0009 <0.0003 # 6468: 25.02.
1998-modif. e

PESTICIDI TRIAZINSKI

Laboratorijska

Atrazin ug/L <0.007 0.004 . # 0.1 metoda M 25,02,
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Prometrin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Cianazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Sekbumeton ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6

Laboratorijska .

Heksazinon ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Napropamid ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Desetilatrazin ug/L <0.009 0.008 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Desizopropilatrazin ug/L <0.003 <0.001 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Simazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Propazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metcda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Terbutilazin ug/L <0.015 <0.004 # 0.1 . metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Terbutrin ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
. Laboratorijska

Bromacil ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Sebutilazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metazaklor ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M . 25.02.
’ 740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Acetoklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metribuzin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6

Mnenja in razlage niso vklju€ene v obseg akreditacije. Rezultati se nanaZajo izkljuZno na preskusani vzorec. Stran 4/6
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.




NACIONALNI LABORATORI) ZA ‘ SLOVENSKA

AKREDITACLJA
3} ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO 2 :0
€/ Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ' LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznatent z # se nanasajo

. .. . . . B na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod i drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo .mesto, T: {07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi
Lab. &t.: 2016/1053

Parameter Enota Rezultat ::‘z’u:;aQt Kriterij Metoda Opombe ?::lt-lcll?
Laboratorijska

Ametrin ug/L <0.010 <0.003 # metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6

PESTICIDI URONSKI

Laboratorijska
Klortoluron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3,izdaja 6
Laboratorijska
Monuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Linuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Monolinuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Klorbromuron ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Diuron ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Fluometuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Metobromuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska ]
Metoksuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Neburon ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Izoproturon ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Buturon ug/L <0.008 <0.002 # metoda M 25.02.
740_3, izdaja 6

POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI

SIST EN iSO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v
to&ki 8.1
SIST EN 1SO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN 1SO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1

Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 # 01.03.

Benzo(a)piren ug/L <0.004 <0.001 # 0,010 01.03.

Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 # 01.083.

Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 # 01.03.

Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 # 01.03.

Antracen ug/L. <0.005 <0.002 # 01.03.

Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezuitati se nanaZajo izkljuéno na preskufani vzorec, Stran 5/6
Porotilo je dovoljeno reproducirati te v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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NACIONALNI LABORATORU ZA ‘ SLOVENSKA

ACLIA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025

Prvomaiska ulica 1, 2000 Maribor . LP-014,
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanasajo

- i .. . i A R na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: {07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Rezultat Datum

Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do

- # - Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ

- Stolpec Rezultat < LOQ:
Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnosti do meje dolodljivosti (LOD <= x < LOQ).
Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti (< LOD).

- vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne v laboratoriju
- vzorec ustreza kriterijem za spreiem

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugjh vzorcev okolja
Vodja: Jemej'aczgnanko, univ. dipLinz. kem. inz.

N )
AN

Mnenja in razlage niso vklju¢ene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Stran 6/6
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.




7> NACIONALNI LABORATORIJ ZA :
‘ @gﬂ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO . Datum izpisa: 21.3.2016

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor , o

CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVIE . izvida 623/2016
Oddelek za okolje in zdravie Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 38 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nm.coz@nlzohsi

Zaklju¢na ocena ni vkljuéena v obseg akreditacije.

Zaklju¢na ocena vzorca Pitna voda:

Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov presku$anja Oddelka za mikrobiolo$ke analize
lab. &t. 2016/1533 ter rezultatov preskusanja Oddelka za kemijske analize lab. &t. 2016/1053 ocenjujemo, da je
vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

Oddelek za okolje in zdravje
Vodja: DuSan Harlander, dr. med., spec. epidemiolog.

2akijuéna ocena ni vkijuena v obseg akreditacije. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preizkugeni vzorec, Ocena skladnosti z upoétevanimi . Stran 1/1.
predpisi in strokovno mnenje se nanaata samo na obseg preskuSanja parametrov, v Zasu odvzema vzorca.
Porotilo je dovoljeno reproducirati ie v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.




¥ NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO OHOb 07-05-04
® Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Enota za Zivila in predmete splosne rabe '
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; tel.: (07) 39 34 100; faks: {07) 39 34 101 )
|zdaja: Datum:
ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCA PITNE VODE - obéasne 9 ,09.09.2015
/.‘ ) preiskave A~ AT
Terenska &t.: .....2.\.. &t. vzorca: ...... b(> ...... Lab.$t: MB..Z1N.. ). 2. KE...Z1. W2
NAROCNIK: KomunalaNovomestodo.o.
LASTNIK : Komunala Novo mesto d.o.o. e
MESTO ODVZEMA : oM. JUGOM e 7 e
Vir : vodovodni sistem: v. GABRJE e .
D 2ajetje ; vitina; izvir [:] rezervoar - iztok D kapnica
[ po pripravi £ omreije - porabnik [J vodnjak
[] rezervoar - dotok ] omre¥je upravijavea [ cisterna
Namen odvzema : [ sistematika ] pogodba [] tastnikova zahteva
[] narotilo B4 notranji nadzor [] drugo:
Voda' je v stiku s povrSinsko [J DA vrsta vode: [ ] podtaina [ kragka O izvir /
vode: BINE ] povrsinska [ wrtina [] druo:
Nagin odvzema : BX pipa [] z zajemom [ nidrant [ ] drugo: / ..........
Dodatni parametri : [ 3 mB [] ecms [ drugo: / -
Vrsta preiskave: /
Datum in ura odvzema: Aol 02-2044 , Y>> A ) _—
Pri odvzemu prisoten : ' R UDIA | V4 / podpis: of {A/\/@ W@/(/\,
Vremenski podatki : vreme na dan pred odvzemom vzorca: 2 g priodvzemu: oW e~
Priprava vode: ‘ &)
Ostale ugotovitve na terenu / /
OPOMBE: Vi
Senzori¢na ocena vzorca: barva*: ol... VONJ™ - terenska ocena: OKUS™* - terenska ocena:
brez neobicajnih sprememb - sprejemljiv m brez neobicajnih sprememb - sprejemijiv
/’ vonj po: - sprejemijiv ['_'] - nesprejemijiv D
motnost™: ....... - nesprejemljiv ™ okus po:
VONJ*™ - ocena pri 23°C: OKUS*** - ocena pri 23°C:
usediina® brez neobicajnih sprememb - sprejemijiv [3H brez neobi&ajnih sprememb - sprejemijiv S
o vonj po: - sprejemtjiv [_] - nesprejemijiv ]
- nesprejemljiv. ] okus po:
barva*, motnost*, usediina*= 1.nezaznavno, 2. zaznavno, 3. mo&no zaznavno, 4. nedolodeno
okus™ po = 2-kloru, 3-min. oljih, 4-kovinski, 5-kemi&ni, 6-drugo
vonj* po = 3-kloru, 4-trohnobi, 5-min. oljih, 6-klorfenolih , 7-zemtji, 8-fekalijah, 9-H-S, 10-kemi&ni, 11-drugo
TERENSKE MERITVE
Merilna
Temperatura : vode : . ?.‘ 3 zraka : [ /O Toc&eno (min):A 0 oprema: M i Wf W st Z‘r 3 9
Elektroprevodnost : o S" 1. . . . yx Merilna oprema : M. win st 2539
o . . o — st L
pH : ) 7}' - Merilna oprema : __ -7
Prisotnost rezidualnega J . . erilna I &t
dezinfekciiskega sredstva : | Ch 0'4 Lf Clo, . . / _.| O nikorirano oprema: l/ 4(# ?%‘2
KONZERVIRANJE VZORCA:
Mikrobiologija: [} hiajenje [] Na,;S;0, Odrugo:. . ... ...
Kemija [ hiajenje [[] konzerviranje vzorcev izvedeno naterenu  [Jdrugo:. . . . .. ......_. ..
Hranjenje vzorca : MB [N hiadinik 1D hiadilika . . MJ. 744 . [ke [Rftadinik 1D hiadiinika . . M3 793
[] drugo . R ERRREE B I [] drugo e >
Kontrola T v hladilniku: Ura: . . \.\ 0 .. 8 ¢ . , ) ua: 15 r..8 ¢, e
Vzorec odvzel : (Ime in priimek g‘er podpis): . . . . . A «-\/vtl/uqﬁ/ L PAHEE 7{ . 7D ol
Jd f /
Prevzem vzorcev v laboratorijih: - o~
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem: @%
OMA 3
Priimek, ime in podpis:. . W/K—CZ}——“ Datum: //6/L (" Ura: /{Z-;) “‘
) ‘s
OKA Priimek, ime in podpis:. . P,.[ .T‘.’C(:L;). o .//77 ..... Datum: 76 2. a1 Ura:ﬂz,.).




