#Z52  NACIONALNI LABORATORI ZA
' ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO , 10 -03- 2016

V Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIE
Oddelek za okolje in zdravie Novo mesto

)
- >

Datum izpisa: 7.3.2016

st, izvida 505/2016

’ . Mejvrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda

Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: Vodovod Dolenjske Toplice - omreZje

Mesto odvzema: omr. Meniska vas, bife Menisan

Namen: - Notranji nadzor

Datum odvzema: 10.02.2016 09:30

Odvzel: Primc Vinko, med.teh.

Vzorcenje in terenske meritve
Vzoréenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007

&t. izvida 505/2016
SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025
A ivois

| Preiskava Enota Rezultat Kriterij Metoda Opombe
SIST DIN
38404-C4-2:
Temperatura vode stC 9.8 2000, tocka 4.1
SIST EN ISO
Kior - prosti mg/L 0.1 7393-2:2000
SISTISO = °C, glej parameter temperatura
pH 76 6,5-9,5 10523: 2010 vode.
T= °C, glej parameter temperatura
SIST EN TP e o
Elektroprevodnost (20stC) uS/cm 436 <2500 27888: 1998 Temperaturna kompenzacija.
SISTEN
organolepti¢na 1622:2007
Vonj ocena sprejemljiv sprejemljiv (Anex C)
' SIST EN
organolepticna 1622:2007
Okus ocena sprejemljiv sprejemljiv (Anex C)
- vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Enota za Zivila

Vodja: Ant6

(/ }

ii_predmetg splodne rabe Oddejék za okolje in zdravje
4 krbec, dipl. san. inz. Vodja: Du$an Harlander, dr. med., spec. epidemiolog.

Zaklju¥na ocena ni vkljuéena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preizkueni vzorec. Ocena skladnosti z upodtevanimi
predpisi in strokovno mnenje se nanadata samo na obseg preskudanja parametrov, v'€asu odvzema vzorca.
PoroZilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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NACIONALNI LABORATORI) ZA
Q ’1) ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIWIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 121, £:{07) 39 34 100, E: nmcma@nlzohsi

Porocilo o preskusanju Lab. & 2016/1221

| Vzorec Pitna voda

Narocnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Obmotje odvzema Vodovod Dolenjske Toplice - omrezje Odvzemno mesto omr. Menidka vas, bife Menigan

Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

[ndvzem vzorca ﬁ’reiem vzorca Zacetek in konec analize
Datum in ura; 10.02.2016 09:30 Datum in ura; 10.02.2016 12:32 Zatetek analize: 10.02.2016
Odvzel: Primc Vinko, med.teh. Prejel: Sodec Boris Analizirano do:  15.02.2016

REZULTATI PRESKUSANJA

Preiskav; ) Oznaka metode Rezultat Kriterii
Escherichia coli MMB-SM-03Y:1 Nismo nasli # 0
CFU/100 mL S0 9308-1:2014
Koliformne bakterije MMB-SM-03Y:1 Nismo nadli # 0
CFU/00 mL B _1509308-1:2014
Intestinalni enterokoki MMB-SM-26:1 Nismo nadli # 0

_MPNAGOML Standard Methods 92300:2007
Clostridium perfringens MMB-SM-05:3 Nismo nasli # 0
CFU/100 mL Direkiiva Sveta S8/83/ES
Skupno Stevilo bakterij pri 22'C MMB-SM-01:5 1
CFU/mL SIST EN 150 6222:1999
Skupno 3tevilo bakterij pri 36'C MMB-SM-01:5 3 <100
CFU/mL L  SISTENIS0 6222:1999

Rezultati, oznadeni z #, se nanagajo na neakreditirano dejavnost.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. 1. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik: Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih
Nezka Lenargi¢, univ. dipl. mikrobiol. vzorcev okolja
v & Vodja: Matjaz Retelj, udm

. SLOVENSKA Ko porotila ne

AKREDITACIJA % potrebujete
SIST EN IS0/IEC 17025 vet, ga
‘ LP-014 @ reciklirajte.

Rezultati, oznaceni z #, se nanaSajo na neakreditirano defavnost. Mnenja in raziage niso vkljutena v obseg akreditacije.Rezultatl se nanadajo izkljugno na preskusani  Datum izpisa: 08.03.2016
vzorec. Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasa izvajaica. Stran: 11




NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T:{07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Porocilo o preskusanju

Splosni podatki:
Namen: Notranji nadzor

Narocnik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik:
Odvzel:
Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Pitne vode

Oznaka vzorca: Pitna voda

Mesto odvzema:  omr. Meniska vas, bife MeniSan

Primc Vinko, med.teh.

Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

¢

SLOVENSKA
AKREDITACLIA

SIST EN 1SO/1EC 17025

. LP-014

Rezultati oznaleni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. st.: 2016/888

Obmocje odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice -

omrezje
Datum odvzema: 10.02.2016 09:30
Datum prevzema: 10.02.2016 12:52
Analizirano do: 02.03.2016
Datum izpisa: 04.03.2016
Rezultati preskusanja
Rezuitat e e Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
SPLOSNI PARAMETRI
SIST EN ISO
m-Alkaliteta mekv/L 4.8 0963-1: 1998 18.02.
Osnovni parametri
SIST EN 1SO valovna dolZina = 436 nm
Barva m-1 <0.2 <0.1 # 0,5 7887:2012; T=21°C 11.02.
metoda B B
. SISTEN ISO
Kalcijeva trdota st.N 10.4 # 17294-2: 2005 24.02.
SIST EN ISO
Motnost NTU 0.41 5 7027:2000; brez 11.02.
poglavja 5
SIST EN ISO
Magnezijeva trdota st.N 4.2 # 17294-2: 2005 24.02.
SIST EN ISO
Trdota karbonatna st.N 13.4 # 9963-1: 1998 18.02.
SIST EN ISO
Trdota nekarbonatna st.N 1.1 # 0963-1: 1998 02.03.
IST |
Amonij mg/LNH4  0.009 050  Loot1So 11.02.
SIST EN ISO
Trdota skupna st.N 14.5 # 17294-2: 2005 24.02.
SIST EN 1484:
Celotni organski ogljik (TOC) mg/LC 1.32 1998 16.02.
Nitriti mglLNO2  <0.008 0002 # 05 SSTERAETIT 11.02.
] . SISTEN ISO . 11.02.
Nitrati mg/L NO3 6.83 50 10304-1: 2009 Iz zamrznjenega vzorca. 12,02
SIST EN 1SO . 11.02.
Sulfat mg/L SO4 7.97 250 10304-1: 2008 Iz zamrznjenega vzorca. 1200
] SIST EN ISO ‘ 11.02.
Klorid mg/L Cl 6.98 250 10304-1; 2009 'ZZ3MrZnjenega vzorca. 12.02.
] SIST EN ISO ) 11.02.
Fluorid mg/L F 0.15 1.5 10304-1: 2009 'Z ZBMr2njenega vzorca. 12.02.
ANORGANSKI PARAMETRI
Mnenja in razlage niso vklju¢ene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izklju€no na preskusani vzorec. Stran 1/6
Porogilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



'NACIONALNI LABORATORI ZA d BN

.} ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO SISTEN ISO/IEC 17025
§§ Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ‘ LP-014
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanasajo

.. . .. . . . i na neakreditirano dejavnos}:
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

.

Lab. §t.: 2016/888

Rezultat i e Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
- SIST EN ISO 16.02.
Kalcij mg/L Ca 74 17294-2: 2005 24.02.
- SIST EN ISO 16.02.
Magnezij mg/L Mg 18 17294-2: 2005 24.02.
KOVINE IN METALOIDI
Ny SIST EN iSO 16.02.
Natrij mg/L Na 3.9 200 17294-2: 2005 24.02.
SIST EN ISO .02.
Mangan ug/L. Mn <01 0074 # 50 17294-2: 2005 ;g.gg.
. SIST EN ISO .02.
Zelezo ug/L Fe <40 " # 200 17294-2; 2005 ;2.82.
SISTEN ISO 16.02.
Bor mg/L B 0.0072 1.0 17294-2; 2005 24.02,
SIST EN iSO .02.
Aluminij ug/L Al 17 200 17294-2; 2005 ;g.gg.
SIST EN iSO .02.
Antimon , ug/L Sb <0.05 0033 # 50 17294-2; 2005 ;421.82.
: SIST EN I1ISO .02.
Arzen ug/L As 0.35 10 17294-2: 2005 ;2_83_
SIST EN ISO .02.
Baker mg/L Cu 0.0020 2,0 17294-2: 2005 ;2,83
- : SIST EN ISO .02,
Kadmij ug/L Cd <0.02 0.013 # 5 17294-2; 2005 122.83
SIST EN ISO 16.02.
Krom - skupno : ug/L Cr 0.53 50 17294-2: 2005 24.02.
. , SIST EN ISO 16.02.
Nikelj ug/L Ni 0.17 20 17294-2; 2005 24.02.
SIST EN ISO .
Selen ug/L Se <0.1 0082 # 10 17204-2: 2§os ;?1'82.
_ SIST EN ISO 16.02.
Svinec ug/L Pb 0.43 : 10 17204-2; 2005 24.02.
ONESNAZENJA
Adsorbirani organsko vezani SIST EN ISO
haloaeni (AGX) ug/L Cl <10 # 8.0 # 9562- 2005 17.02.
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Laboratorijska 11.02
Diklobenil ug/L <0.03 <001 # 01 metoda M 15.02
. 712/5, izdaja 2 e
Laboratorijska
Pendimetalin ug/L <0.001 ’ 0.0005 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska 11.02
Trifluralin ug/L <0.01 # <0003 # 0.1 metoda M 15.02.
712/5, izdaja 2 T
Laboratorijska
Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska 11.02
Vinklozolin ug/L. <0.03 <0.01 # 0.1 metoda M 15.02.
712/5, izdaja 2 T
Laboratorijska :
2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 18.02.
740 _1, izdaja 5
Laboratorijska
Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 # 0.1 metoda M 18.02.
740 _1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja &
Mnenja in razlage niso vkljulene v obseg akreditacije. Rezulitati se nanaajo izkljuéno na preskusani vzorec. Stran 2/6

Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.




>  NACIONALNI LABORATORLI ZA SLOVENSKA
g ’ AKREDITACLIA
A %E ZDRAVJE, OKOLJE !N HRANO ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
g:;,ﬁ Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor . LP-014
CENTER ZA KEMUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezuttatl oznateni  # se nanatajo
* Oddelek za kemijske analize Zivil, 'vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nizohsi
Lab. 8t.: 2016/888
Rezultat e e Datum
Parameter Enota Rezuitat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
Laboratorijska
Malation ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 18.02.
740_1, izdaja 5
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
. SIST EN ISO  Okvara aparata, analiza 12.02.
Kloroform (Triklorometan) ug/L <09 # 0.7 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat, 18.02.
Bromoform SISTENISO Okvara aparata, analiza 12.02.
(Tribromometan) ug/L <11 # 03 # 15680: 2004 izvedena na drug aparat. 18.02.
X SIST EN ISO  Okvara aparata, analiza 12.02.
Bromodiklorometan ug/L <08 # 0.5 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 18.02.
. SIST ENISO Okvara aparata, analiza 12.02.
Dibromoklorometan ug/L <07 ¥ 0.6 # 15680: 2004  izvedena na drug aparat. 18.02.
SIST EN ISO 12.02.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 <01 # 30 15680: 2004 25.02.
SIST ENISO  Okvara aparata, analiza 12.02.
Tetrakloroeten ug/L <11 # <03 # 15680: 2004 izvedena na drug aparat. 18.02.
. SIST EN iSO Okvara aparata, analiza 12.02.
Trikloroeten ug/L <0.9 # <0.3 # 15680: 2004 izvedena na drug aparat. 18.02.
PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI
Laboratorijska
2,4,5-T ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 15.02.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.006 # 0.1 metoda M 15.02.
’ 740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Bentazon ug/L <0.012 <0.004 # 0.1 metoda M 15.02.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Dicamba ug/L <0.05 # <0.02 # 0.1 metoda M 15.02.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPA ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 15.02.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPP (Mekoprop) ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 15.02.
740_2, izdaja 4
PESTICIDI ORGANOKLORNI
SIST EN ISO 12.02
Endosulfan - alfa ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 15.09.
1998-modif. e
SIST EN ISO 12.02
Endosulfan - beta ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 15'02'
1998-modif. e
SIST EN iSO 12.02
Endosulfan sulfat ug/L <0.0014 <0.0004 # 0.1 6468: 15.02.
1998-modif. e
Laboratorijska
Alaklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Metolaklor ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
SIST EN ISO 12.02
Aldrin ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: 15.02.
1998-modif. e
SIST EN ISO 12.02
Dieldrin ug/L <0.0015 <0.0005 # 6468: 15'02'
1998-modif. e
SIST EN ISO 12.02
HCH-delta ug/L <0.0018 <0.0005 # 6468: 15'02'
1998-modif. e
Mnenja in razlage niso vklju¢ene v obseg akreditacije. Rezultati se nana3ajo izkljutno na preskugani vzorec. Stran 3/6

Porotilo je dovoljeno reproducirati ie v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORI ZA d lams,
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO O oo

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 5 ‘ ‘ I-P-Oif )
CENTER ZA KEMUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznaZeni z # se nanasajo

N . ; . na neakreditirano dejavnos:t
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07} 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

.

Lab. &t.: 2016/888

Rezultat sl Datum

Parameter . Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
SIST EN iSO 12.02

Heksaklorobenzen ug/L <0.0010 <0.0003 # 6468: 50
1998-modif. e

SIST EN ISO 12.02

Heksaklorobutadien ug/L <0.0009 . <0.0003 # 6468: 15'02'
1998-modif. e

SIST EN I1SO 12.02

Heptaklor ug/L <0.0027 <0.0008 # 6468: 15.02.
1998-modif. Ve

SIST EN ISO 12.02

trans-heptakiorepoksid ug/L <0.0011 <0.0003 # 6468: 15.02.
. 1998-modif. e
SIST EN iSO 12.02

Lindan ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: 15.02.
1998-modif. e

SIST EN 1SO 12.02

Pentaklorobenzen ug/L <0.0009 <0.0003 # 6468: 15.02.
1998-modif. e

PESTICIDI TRIAZINSKI

Laboratorijska

Atrazin ug/L <0.007 0.004 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Prometrin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Cianazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
' Laboratorijska

Sekbumeton ug/L . <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Heksazinon ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Napropamid ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
. 740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Desetilatrazin ug/L <0.009 0.008 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Desizopropilatrazin ug/L <0.003 0.001 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Simazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Propazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Terbutilazin ug/L <0.015 <0.004 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Terbutrin ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 . metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Bromacil ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Sebutilazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metazaklor ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Acetoklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6

Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezultati se nana$ajo izkljuZno na preskusani vzorec. Stran 4/6
Poratilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.




NACIONALNI LABORATORI) ZA SLOVENSKA |
o ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Prvomajska ufica 1, 2000 Maribor 4 - LP-014
) CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z ;j:‘;’”:‘:s"taéai“

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmafinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 178, E: nmcka@nlzohsi

;’ o
ot

Lab. $t.: 2016/888

Rezultat e s Datum

Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
Laboratorijska

Metribuzin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Ametrin ug/l. <0.010 <0.003 # metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6

PESTICIDI URONSKI

Laboratorijska

Klortoturon ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Monuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Linuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Monolinuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Kiorbromuron ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Diuron ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
taboratorijska

Fluometuron ug/L. <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metobromuron ug/t <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metoksuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Neburon ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Izoproturon ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Buturon ug/L. <0.008 <0.002 # metoda M 17.02.
740_3, izdaja 6

POLIAROMATSKI OGLIJIKOVODIKI

SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004, 17.02.
modifikacija v 18.02.
tocki 8.1
SIST EN 1ISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN 1SO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST EN ISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1
SIST ENISO
17993: 2004,
modifikacija v
tocki 8.1

Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 # 17.02.

Benzo(a)piren ug/L <0.004 <0.001 # 0,010

Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 # 17.02.

Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 # 17.02.

Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 # 17.02.

Antracen ug/L <0.005 <0.002 # 17.02.

Mnenja in razlage niso vklju¢ene v obseg akreditacije. Rezultati se nana$ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Stran 5/6
Porocilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORI ZA

%E ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Datmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Rezultat

Parameter Enota Rezultat pod LOQ

Kriterij Metoda

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLA
- SIST EN ISO/IEC;17025

LP-014

Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Datum

Opombe od-do

- # - Rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ
- Stolpec Rezuitat < LOQ:

Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnosti do meje dolo&ljivosti (LOD <= x < LOQ).

Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti (< LOD).

- vse dodatne informacije o opravljenem presku$anju so dostopne v laboratoriju
- vzorec ustreza kriteriiem za spreiem

Oddelek za kemijske analize Zzivil, vod in drugih vzorcev okolja
Vodja: Jerneja Franko, univ. dipl. inz. kem. inZ.

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Stran 6/6




NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO Datum izpisa: 7.3.2016
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor o
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIE St. izvida 505/2016

Oddelek za okolje in zdravie Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

Zakljuéna ocena ni vklju¢ena v obseg akreditacije.
Zakljuéna ocena vzorca Pitna voda:
Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskusanja Oddelka za mikrobioloske analize

lab. 8t. 2016/1221 ter rezultatov preskudanja Oddelka za kemijske analize lab. t. 2016/888 ocenjujemo, da je
vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

Zaklju¢na ocena ni vkljutena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preizkuSeni vzorec. Ocena skladnosti z upoStevanimi Stran 1/1
predpisi in strokovno mnenje se nana%ata samo na obseg presku3anja parametrov, v £asu odvzema vzorca.
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO OHOb 07-05-04
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Enota za Zivila in predmete sploSne rabe
Me;j vrti 5, 8000 Novo mesto; tel.: (07) 39 34 100; faks: (07) 39 34 101
— |zdaja Datum:
ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCA PITNE VODE - obéasne 9 09.09.2015
n preiskave R
Terenskaét.: .Z........ 8t. vzorca: bOJ ............. Lab.5t.: MB...... /AZf[ ......... KE...S9d ...
NAROCNIK: KomunalaNovomestod.0.0. . . . oo
LASTNIK : KomunalaNovomestod.o.0. . ... ...
MESTO ODVZEMA : omr. Meniskavas bifeMeniSan
Vir: vodovodni sistem: Vo DOLENJSKE TOPLICE e
[:] zajetje ; vrtina; izvir E] rezervoar - iztok D kapnica
[7] po pripravi omreije - porabnik [ vodnjak
[[] rezervoar - dotok [] omreje upravijavca [ cisterna
Namen odvzema : [ sistematika #] pogodba [] tastnikova zahteva
[] narogilo [[] notraniji nadzor [ drugo: |
Voda je v stiku s povrsinsko | {21 DA vrsta vode: [] podtaina [ kradka [ izvir '
vodo: [CInNe [ povrsinska vrtina [ druge: F—
Nagin odvzema : ¥ pipa [] zzajemom [] nhidrant (1 druge: |
Dodatni parametri : [ke ] M8 [] cc-Ms (Jdruge: Lo
Vista preiskave: OBCASIA LA [~ /
Datum in ura odvzema: !]0, w2040 8>
Pri odvzemu prisoten : T’U Ui FT/‘( A podpis: / —

Vremenski podatki :

Priprava vode:

OPOMBE:

Ostale ugotovitve >na terenu /

Senzoriéna ocena vzorca:

VONJ** -

vonj po: - sprejemljiv D
motnost*: ‘1 - nesprejemijiv D
' VONJ™ - ocena pri 23°C:
‘ brez neobicajnih sprememb - sprejemfjiv '
usediina™: 7 ! P prejemy @-

terenska ocena:
brez néobicajnih sprememb - sprejemljiv - g

- sprejemljiv I:I ’
nesprejemljiv D

vonj po: ’ i

OKUS*™ -
brez neobicajnih sprememb - sprejemijiv ’E]’

OKUS*** -
brez neobiéajnih sprememb - sprejemljiv m

terenska ocena:

- nesprejemtjiv [:I

'Y

okus po: 4

ocena pri 23°C:

- nesprejerijiv ]
okus po:

barva*, motnost*, usediina™= 1. nezaznavno, 2. zaznavno, 3. moéﬂo zaznavno 4. nedoloéeno

okus*™ po = 2-kloru, 3-min. oljih, 4-kovinski,

5-kemicni, 6-drugo

vonj** po = 3-kioru, 4-trohnobi, 5-min. oljih, 6-klorfenolih , 7-zemlji, B-fekaluah 9-H,S, 10-kemi&ni, 11-drugo

“TERENSKE MERITVE

«Temperatura : vode-'g X zraka ;q'c'c Tocteno (m‘in)zéi.gz -?;:Ir:aa:, W’N st ZéDZ
Elektroprevodnost : B Ll‘b - vao Merilna oprema : W,__/ . ét.Z 7
IpH: 7 q-ng _______ Merilna oprema : / W //7 st é@_, :

— - . 1 , - - -
Homoienciokous sromtva- | Gl D,.M e, /0 | O nikoriane | GECTE /ﬁéf" & 7 76

KONZERVIRANJE VZORCA: ' B L
Mikrobiologija: & hisjenje 12 N2,5,0, Darngo ] ... ... . .
Kemija Eriajenje & konzerviranje vzorcev izvedeno na terenu [ drugo: . . . R
Hranjenje vzorca : MB A hiadinik 1D hiadilnika . . f<7. T 3) .. | ke [PMadiinik 1D hladinika. . 4 7. S'g;?
— o |"__]drugo.,..: ....... 4?\\ R |___|drugo..':....... ‘; ......
[Kontrola T v hiadilniku: Ura: . ' L "’ T ... %%¢. .

Vzorec odvzel :

. Prevzem vzorcev v laboratorijih:

Vzorec ustreza kriterijem “za sprejem
OMA : TP il T
: Priimek, ime in podpis:. . \/\'M Ss - - E_av\‘e,k‘ ..... Datum: dolv . 46, Uy Ay .]
OKA Priimek, ime in podpis:. . ’L/ ,%»{} patum: .%o 1AL, Urai. /15 -




NACIONALNI LAéORATORlJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO _O&-
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto OHOb 07-05 04

Enota za Zivila in predmete splodne rabe
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; tel.: (07) 39 34 100; faks: (07) 39 34 101 . :
|zdaja: Datum:

9 09.09.2015

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Zapisnik je namenjen vzorcem pitne vode za ob&asne preiskave; izpolni se natanéno in popolnoma. -
eV zgomiji levi kot se napise terenska Stevilka in spodaj zaporedna Stevilka vzorca, v desni pa zaporedno laboratorijsko Stevilko
mikrobiologije in/ali kemije. .

e« Naroénik: vpiSe se naziv in naslov naro¢nika odvzema vzorca.

+ Lastnik: vpi$e se naziv in naslov lastnika odvzema vzorca. V primeru; da je lastnik isti kot naroénik se napi$e znak za ponavljanje (-l- )

e Mesto odvzema: natan&no se vpi$e kraj jemanja vzorca (npr. kuhinja - Hotel Ajdovec, Trg svobode 1, Sevnica).

e Vir: v rubriko vodovodni sistem se vpide vodovod, iz katerega bo odvzet vzorec vode. Ce odvzemno mesto ni povezano z vodovodnlm
sistemom, se polje oznati s ¢rtico (/). Za oznaditev dela sistema, Kjer je odvzet vzorec vode, se prekriZa kvadratek pred izbranim delom
sistema.

o Namen odvzema: prekriza se kvadratek pred namenom odvzema Ce gre za odvzem iz razloga ki ni nadtet, se vpiSe pod rubriko
drugo.

» - Voda je v stiku s povrSinsko vodo: prekriza se kvadratek pred izbranim okencem. Pod rubriko vrsta vode se vpise vrsta vode, ki se

vzordi (podtalnica, kraska voda, povrSinska voda kot vir pitne vode, meteorna voda,...).

Nacin odvzema: prekriza se kvadratek pred naginom odvzema. Ce gre za nacin odvzema, ki ni nastet, se ga vpie pod drugo. :

Dodatni parametri: kadar se poleg parametrov iz obsega ob&asne preiskave zahtevajo $e dodatni parametn se jih vplée pod rubnko

dodatni parametri.

Vrsta preiskave: prekriza se kvadratek pred vrsto preiskave, za katero je-odvzet vzorec pitne vode. Ce se jemlje za preiskavo, ki ni

nadteta, se jo vpide pod rubriko drugo.

Datum in ura odvzema: vpiSe se dan, mesec in leto, ter ura in minuta odvzema vzorca.

Pri odvzemu prisoten: napise se priimek in ime osebe prisotne pri odvzemu in njen podpis.

Vremenski podatki: v rubriko vreme na dan pred odvzemom vzorca se zabeleZi vremenske razmere, ki so prevladovale v kraju

odvzema vzorca en dan pred odvzemom (v&eraj); Podatek se pridobi na terenu. V rubriko pri odvzemu se vpiSejo vremenske razmere
=-ob odvzemu vzorca.

Priprava vode: vpisejo se morebitni postopki priprave (kondicioniranja) vode; fi Itracua koagulacija, kloriranje,...

Ostale ugotovitve na terenu/OPOMBE: na kratek in Jedrnat nadin se. opiSejo morebitne okolid¢ine s terena, ki bi kakorkoli lahko

vplivale na kvaliteto patne vode (npr. lovilna povr$ina pri kapnici, -obstojeci filtri, Sis¢enje RZ, okvare, priprava vode, zbiralne povrsine,

defekti, varstveni pasovi,...). V to rubriko vpiS§emo tudi morebitne opombe,

V rubriki senzoriéna ocena vzorca se parameter; barva, motnost in usedlina oceni po lestvici: 1.nezaznavno, 2. zaznavno, 3. mo&no

zaznavno, 4. nedolo&eno. Vpide se $tevilko ustrezne zaznave (1, 2 ali 3). Ce se iz kakrénega koli razioga ne vpiSe nobene od teh $tevilk,

se vpise §t. 4, ki predstavija rubriko nedologeno. V vsakem primeru se vpide ena izmed teh $tirih $tevilk. Kadar je zaznava jasna, npr.

motnost se to pribelezi na zapisnik (3. motnost).

V rubriki vonj in okus se parametra opredelita z eno od ponujenih kategorij. Ce vonj ali okus nista bila zaznana, s krizcem oznadi polje

pred besedilom »brez neobi¢ajnih sprememb - sprejemljiv«. V primeru, da je bil ugotovljen in prepoznan nenormalen vonj/okus, pod

alinejo »vonj po«, »okus po«, se zabeleZi eno od ponujenih kategorij - vonj**; - okus™**. MoZnost »drugo« izbere, kadar vonj ne pripada

nobeni izmed nastetih kategorij - v tem primeru z besedo vpise asociacijo 0z. opis vonja ali okusa na prazno polie. V stolpec vonj-

okus/terenska ocena: zapidemo senzoriéno oceno ob vzoréenju.

V stolpec vonj-okus/ocena pri 23°C: zapiSemo senzoriéno oceno po inkubaciji pri 23°C naslednji dan pred odhodom na teren.

V rubriki temperatura vode se vpiSe temperatura, izmerjena po iztoenju ustrezne koliine vode in sicer ob merjenju pH in
_elektroprevodnosti. V rubriki temperatura zraka se vpi$e zunanja temperatura zraka izmerjena na mestu odvzema vzorca. Kadar

vzor&imo zaradi analize raztoplienih snovi v lokalnem omreZju ali rasti mikroorganizmov v ceveh, potem je potrebno izmeriti temperaturo

zraka v prostoru, v neposredni blizini odvzemnega mesta oz. temperaturo vode brez totenja.

. Cas toéenja vode pred odvzemom se vpiSe v minutah. Kadar vzoréimo Zaradi analize raztopljenih snovi v lokalnem omrezju ali rasti
mikroorganizmov v ceveh, potem je potrebno odvzeti vzorce takoj po odprtju pipe. V takem primeru se polje oznadi s rtico (/).
Elektroprevodnost: v polie y20 se vpie izmerjena vrednost elektroprevodnosti pri 20°C. V polju merilna oprema se vpie ime in
identifikacijsko $tevilko merilca, s katerim je bila meritev izvedena.

_pH: Vpise se izmerjena vrednost ob hkratni navedbi temperature (v rubriki T), pri kateri smo opravili meritev pH. Rezultat se podaja na
dve decimalki npr.pH 7.32. V polju merilna oprema se vpide ime in identifikacijsko 3tevilko merilca, s katerim je bila meritev izvedena.

s  Prisotnost rezidualnega dezinfekcijskega sredstva: odvisno od tega, katero dezinfekcijsko sredstvo se uporablja, se pod ustrezno

rubriko - kior (Cl2 ) ali klor dioksid (ClO2) vpide izmerjena vrednost. Ce se voda ne klorira, se prekriza kvadratek pred ni klorirano.

Konzerviranje vzorca: zabele?i se, nadin konzerviranja vzorcev. MB npr. - NazS:0s, hlajenje;  KE:prekria se kvadratek pred

parametri, ki so bili konzervirani. Ce so bili konzervirani drugi parametri se jih vpiSe pod rubriko drugo. Zraven se zabeleZi tudi

konzervirno stredstva. Ce so bili odvzeti Se vzorci za druge parametre se jih vpi$e pod rubriko drugo.

" Hranjenje vzorca: vpide se, kje so se hranili vzorci od odvzema do predaje v laboratorij (hiadilna torba,...)

Kontrola T v hladilniku: na terenu se prekontrolira pravilno delovanje hladilne torbe; od¢ita se T, ki je

izpisana na displeju. Temperaturo odgitamo pred prvim vzoréenjem in pred oddajo vzorca v laboratorij.

Vzorec odvzel: oseba, ki jemlje vzorce &itljivo vpiSe ime in priimek ter se podpise.

Prevzem vzorcev v laboratoriju: ob oddaji vzorcev v mikrobioloski oz. sanitarno-kemi&ni laboratorij oseba, ki prevzame vzorce vpise

datum, &as prevzema, ter &itljivo svoje ime in priimek ter se podpi§e.

Polja, ki se ne izpolnijo se oznaéi z értico /.

[ 4 .

.




