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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ittt
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidencna oznaka: 2132-17/19432-18/67842

Naroénik: KOMUNA!.A NOVO MESTO D.0O.0., JAVNO PODJETJE
PODBEVSKOVA ULICA 12
8000 Novo mesto

Delovni nalog: /

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 03.07.2018
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Du$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 03.07.2018 13:03:04 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

omr. Obcice 8
18/67842
Pogodba

Eviden¢na oznaka: 2132-17/19432-18/67842

KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA

12, 8000 Novo mesto

Vinko Primc, NLZOH OOZ Novo mesto

18.06.2018 09:40

Vodovod Stare Zage - omrezje, omr. Obgice 8

Ales Vidmar

Novo mesto, 18.06.2018 14:00

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 20.2 °C / /
Klor-prosti <01 mg/L / /

pH 78 6.5-9.5 skladen
Elektri¢na prevodnost (20°C) 513 uSicm 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Kovine in metaloidi

Natrij 5.2 mg/L 200 skladen
Mangan 2.0 pgiL 50 skladen
Zelezo <40 ug/L 200 skladen
Bor 0.0032 mg/L 1000 skladen
Aluminij 27 pglL 200 skladen
Antimon 0.094 pglL 5 skladen
Arzen 0.16 pglL 10 skladen
Baker 0.0096 mg/L skladen
Kadmij <0.02 pglL skladen
Nikelj 0.91 pglL 20 skladen
Selen <01 pglL 10 skladen
Svinec 0.39 pglL 10 skladen
Kovine in nekovine

Krom <04 pglL 50 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh .si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge poro€ila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO
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Eviden¢na oznaka: 2132-17/19432-18/67842

Pesticidi - organoklorni

alfa-endosulfan <0.0011 pglL 0.1 skladen
beta-endosulfan <0.0011 pglL 0.1 skladen
Endosulfan sulfat <0.0014 pglL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pglL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pglL 0.1 skladen
Aldrin <0.0012 pglL 0.03 skladen
Dieldrin <0.0015 pglL 0.03 skladen
delta-HCH <0.0018 pglL 0.1 skladen
Heksaklorobenzen (HCB) <0.0010 pgiL 0.1 skladen
Heptaklor <0.0027 pgiL 0.03 skladen
trans-Heptaklorepoksid <0.0011 pgiL 0.03 skladen
gama-HCH (Lindan) <0.0012 pgiL 0.1 skladen
Pentaklorobenzen <0.0009 pgiL 0.1 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4,5-T <0.010 pglL 0.1 skladen
24-DP <0.020 pglL 0.1 skladen
Bentazon <0.012 pglL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 pglL 0.1 skladen
MCPP <0.013 pglL 0.1 skladen
Pesticidi - uronski

Klorotoluron <0.009 pgiL 0.1 skladen
Monuron <0.010 pgiL 0.1 skladen
Linuron <0.009 pgiL 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pgiL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pgiL 0.1 skladen
Diuron <0.007 pgiL 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 pgiL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 pgiL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pgiL 0.1 skladen
Neburon <0.011 pglL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pglL 0.1 skladen
Buturon <0.008 pglL 0.1 skladen
Organofosforni pesticidi

Diklobenil <0.03 pglL 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pgiL 0.1 skladen
Trifluralin <0.01 pglL 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pglL 0.1 skladen
Vinklozolin <0.03 pglL 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pglL 0.1 skladen
Diazinon <0.002 pgiL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pgiL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO
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Eviden¢na oznaka: 2132-17/19432-18/67842

Organofosforni pesticidi

Klorpirifos-metil <0.003 pglL 0.1 skladen
Malation <0.006 pglL 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 pglL 0.1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) 7.1 pgiL 100 skladen
1,2-Dikloroetan <09 pglL 3 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 pglL 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 pgiL 10 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 6 CFU/mL / /
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C najdeno (<4) CFU/mL 100 skladen
Osnovni parametri

Amonij 0.039 mg/L NH4 0.50 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 047 mg/L C / /
Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Nitrit 0.0014 mg/L NO2 0.5 skladen
Motnost 0.4 NTU 4 skladen
Nitrat 329 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 5.11 mg/L S04 250 skladen
Klorid 8.60 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid 0.057 mg/L F 1.5 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin <0.007 pglL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 pgiL 0.1 skladen
Cianazin <0.009 pglL 0.1 skladen
Sekbumeton <0.008 pglL 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 pglL 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pgiL 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 pgiL 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pgiL 0.1 skladen
Simazin <0.009 pgiL 0.1 skladen
Propazin <0.009 pgiL 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pgiL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pgiL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pgiL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 pgiL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pgiL 0.1 skladen
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO
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Pesticidi - triazinski

Eviden¢na oznaka: 2132-17/19432-18/67842

Acetoklor <0.007 pglL 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pglL 0.1 skladen
Ametrin <0.010 pglL 0.1 skladen
Poliaromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren <0.004 pgiL 0.01 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poro¢€ila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2132-17/19432-18/67842-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-17/19432-18/67842-K

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4002-17/19432-18/67842-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh .si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
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SLOVENSKA
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO i
Rezultati oznaCeni z # oz. neakreditirano
CENTER ZA OKOLJE |N ZDRAVJE se nana$ajo na neakreditirano dejavnost
Evidenéna oznaka:2132-17/19432-18/67842-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: omr. Obgice 8

Stevilka vzorca:  18/67842

Namen: Pogodba

Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba §t. 420
-53/117

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

Delovni nalog: /

Mesto odvzema:  Vodovod Stare Zage - omreZje, omr. Obgice 8
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 03.07.2018
Datum inura: 18.06.2018 09:40 Datum inura: 18.06.2018 14:00
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Ales Vidmar
Rezu Itatl preSKU§anja # Rezultati oznaceni z # se nana$ajo na neakreditirano dejavnost
5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda o
kljuek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘Zn;ﬂii
Terenske meritve
Temperatura vode 20.2 °C SIST DIN 38404-C4-2: 2000, 18.06.18
tocka 4.1, na mestu odvzema  18.06.18
Klor-prosti <0.1 mg/L SIST EN IS0 7393-2:2000  18.06.18
modif., na mestu odvzema 18.06.18
pH 7.8 SISTEN ISO 10523: 2012,  18.06.18
na mestu odvzema 18.06.18
Elektri¢na prevodnost (20°C) 513 pS/cm SIST EN 27888: 1998, na 18.06.18
mestu odvzema 18.06.18
Vonj brez posebnosti SIST EN 1622:2007 (Anex ~ 18.06.18
C), na mestu odvzema 18.06.18
Okus brez posebnosti SIST EN 1622:2007 (Anex  18.06.18
C), na mestu odvzema 18.06.18
Osnovni parametri
Motnost 0.4 NTU SIST EN ISO 7027:2000,na  18.06.18
mestu odvzema 18.06.18
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.05 # pg/lL na mestu odvzema 02.07.18
03.07.18
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh .si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge poro€ila: 1.6



SLOVENSKA
e NACIONALNI LABORATORIJ ZA A st

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO S
Rezultati oznaCeni z # oz. neakreditirano
CENTER ZA OKOLJ E |N ZDRAVJ E se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Eviden¢na oznaka:2132-17/19432-18/67842-T

Vodja oddelka:
Du8an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 03.07.2018 13:36:06
Rezultati se nanaSajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v €asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh .si z :

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verz?;bltrae%ng vsrré).ég?.g
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije jap 9ep Y
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/19432-18/67842-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: omr. Ob¢ice 8

Stevilka vzorca: 18/67842

Namen: Pogodba

Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba st. 420
-53/17

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

Delovni nalog: /

Mesto odvzema:  Vodovod Stare Zage - omreZje, omr. Obéice 8

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 02.07.2018

Datum in ura: 18.06.2018 09:40 Datum in ura: 18.06.2018 14:00

Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Ales Vidmar

Rezu Itatl preSkU§anja # Rezultati oznaceni z # se nana$ajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat Izrazen Metoda Zadetek |

kljucek
Parameter Opomba Enota kot/ina Kraj izvedbe ZZ,,;‘.‘;Z

Kovine in metaloidi

Natrij 5.2 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Mangan 2.0 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Felezo <40 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM 538212
Bor 0.0032 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Aluminij 27 pg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Antimon 0.094 pg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Arzen 0.16 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM 538212
Baker 0.0096 mglL IS0 17294-22016(E) NM 500 10
Kadmij <0.02 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Nikelj 0.91 pg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Selen <0.1 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM 538212
Svinec 0.39 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Kovine in nekovine

Krom <04 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM gggg]g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/5

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge poro€ila: 1.2



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznaCeni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1072-17/19432-18/67842-K

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Parameter OR:zl:rl,t;; Enota I;;at/i:: Kre'ﬂI ei:?/g:be zz:aﬁiﬁggé
Pesticidi - organoklorni

alfa-endosulfan <0.0011 Ho/L Slqsgggmgmg gggglg
st endosala 00011 pol “otmadt, W 220018
Endosulen sl 00014 pol “losEmodt, M 220618
akir 0007 pol 0 5 b TN 290618
Metolaklor <0.011 Ho/L La?ggitg’riijzsggjgn ?t ?\?I\?I g Sggs}g
Aldrin <0.0012 Mgl stggsEmsd?Grjfag gggglg
Dieldrin <0.0015 Mgl 3'1%25%3?66&8 20618
cetaHCH 00018 pol “losemodt, M 220618
Heksaklorobenzen (HCE) <0.0010 uolL “lobmodt M 220618
Heksaklorobutadien (HCBD) <0.0009 HglL Sﬁ%;gﬁfdﬁ’eﬁﬁg 328212
Hoptaior <0007 pol “osemodt M 220618
trans-Heptaklorepoksid <0.0011 Mgl 82853252526;}&8 528212
gama-HCH (Lindan) <0.0012 HglL 8289252‘152613&8 gggglg
Pentaklorobenzen <0.0009 pgiL S%gmﬁ)%&g gggglg
Pesticidi - fenoksialkanojski

2457 0010 pol 0 2 hda M 260618
2,4-DP <0.020 HglL La?if?”.’iﬁ;? ft ?\?I\?I " gggg}g
Bentazon <0.012 Ho/L La?z(r)eltgriij;g:j? :t cl)\?l\e/ll g gggg}g
Dikamba <0.05 HglL La?i(ritgn.]:g;: jt oh?lsl " gggglg
MCPA <0.013 Mgl La?i(ritgr?;g;;n ft iﬁﬁ " 528212
MCPP <0.013 HglL La?if?”.’iﬁ;? ft ?\?I\?I " gggg}g
Pesticidi - uronski

orotlaon <0009 pol 0 5 b TN 290618
Monuron <0.010 Mg/l La?i(r)itg,riijzsclj(:j;n?,t?\ﬂ\j i Sgg?]g
Linuron <0.009 Mgl La?i(r)eit??,riijzs(lj(:j? ?t ﬁl\?l ! Sggs}g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/5
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SLOVENSKA
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Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO - ."P'°14 )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/19432-18/67842-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Parameter OR:zl:rl,t;; Enota I;;at/i:: Kre'ﬂI ei:?/g:be zz:aﬁiﬁggé
m— <0009 vl 5 T 02071
Kotromur 001 vl 5 T 29061
Diuron <0.007 Mgl La?i(r)eit??,riijzs(lj(:j? ?t ﬁl\?l ! gggg}g
Fuometron 0010 pol 05 et M 29068
Metabromuror <0009 vl 5 T 02071
Metoksuron <0.009 Hg/L La;)Z(r)itg,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I i Sgg?]g
Neburon <0.011 Mgl La?i(r)eit??,riijzs(lj(:j? ?t ﬁl\?l ! Sggs}g
Izoproturon <0.008 HglL La?iéa_té’”.’fﬁj? ?t ‘&dﬁ " gggglg
Butror <0008 vl 5 T 29061

Organofosforni pesticidi
M 712/5, izdaja 2, interna 21.06.18

Diklobenil <0.03 HglL metoda, NM 22.06.18
Pendimetin 000 vl 0T et M 02078
T w0 ¥ pol T il 2208
Dimetenamid <0.001 Ho/L La?ggit? ,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I g 828;12
Vinklozolin <0.03 HglL . 712/:1,;1%2?5',\/?1&% g;gglg
2 Dklorobenzani 0006 vl 0 T et M 20068
Dizion 000z vl 0T T 02071
Klorfenvinfos <0.002 Ho/L La?ggit? ,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I g 828;12
Klorpirifos-metil <0.003 Ho/L La?z(r)&it10 ,riij;L(Zj? 7Gt ?\ldl\e/‘l g ggg;lg
elator 0006 vl 0T et M 02078
Korpirfos-et <0002 glL e b G307 s

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004,  21.06.18

Trihalometani (vsota) 71 pgiL NM 28.06.18
Vsota trihalometanov je vsota spajin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.

. SIST EN ISO 15680: 2004,  21.06.18

Triklorometan (kloroform) 49 Mgl NM 28.06.18
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznaCeni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1072-17/19432-18/67842-K

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Izrazen Metoda Zacetek |
kl k
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘Z,.;‘.‘;Z
Tribromometan (bromoform) <11 Mg/l SISTEN ISﬁ’Jl5680: 2004, 3;8212
Bromodiklorometan 2.2 Mg/l SISTEN ISEIJASGSO: 2004, g;gg]g
Dibromoklorometan <0.7 Mgl SISTEN IS%I\LS%O: 2004, 3;8212
1.2-Dikloroetan <09 uglL SISTEN ISﬁ'\1ﬂ5680: 2004, g;gglg
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 Mg/l SISTEN Isg“}5680: 2004, 3;8212
Trikloroeten (trikloroetilen) <09 Mg/l SISTEN ISE;ASGSO: 2004, g;gg]g
Osnazevala
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 16 Mg/l SISTEN IS’\?,\AQ%Z: 2005, gggg]g
Osnovni parametri
. ISO 11732:2005, poglavie 4,  19.06.18
Amonij 0.039 mg/L NRH4 NM 19.06.18
. - ) 20.06.18
Celotni organski ogljik - TOC 0.47 mg/L C SIST ISO 8245: 2000, NM 20.06.18
SIST EN ISO 7887:2012; 19.06.18
Barva (436 nm) <02 m-1 metoda B, NM 19.06.18
T=22°C
Nitit 0.0014 mgl  NO2 IS0 1339511996, NM 100019
. SIST EN ISO 10304-1: 2009, 18.06.18
Nitrat 3.29 mg/L NO3 NM 19.06.18
SIST EN ISO 10304-1: 2009, 18.06.18
Sulfat 5.11 mgiL SO4 NM 19.06.18
. SIST EN ISO 10304-1: 2009, 20.06.18
Klorid 8.60 mg/L Cl NM 20.06.18
Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Fluorid 0.057 mglL F SIST EN ISO 10304-1: 2009, 18.06.18

Pesticidi - triazinski

NM 19.06.18

Laboratorijska metoda M 29.06.18

Atrazin <0.007 Mg/ 740_3, izdaja 7, NM 02.07.18
Promen 0010 pol OSRNG0 18
Cianazin <0.009 Mg/l La?i(r)itg,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I i 538212
Sekbumeton <0.008 Ho/L La?Z(r)eit??,riiszg:j? ?t ﬁl\?l g Sggs}g
Heksazinon <0013 Mg/l La?iéa_té’”.’fﬁj? ?t m " gggglg
Napropamid <0.010 HglL La?Z(r)Eitg,riiEg:j: 7et cl’\?l\elll " 328512
Avazin, Deset- 0008 pol O3 e T 290618
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskusanja

Evidenéna oznaka: 1072-17/19432-18/67842-K

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

SLOVENSKA
AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznaCeni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Parameter OR:zl:rl,t;; Enota I;;atlz:: Kre'ﬂI ei:?/g:be ‘Z'?.'!;ﬂiik
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Wl La?ZB"ité’”.’i’EZJ? 7et i?ﬁ " 338212
Simazin <0.009 Mg/l La?i(r)itg,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I i Sgg?]g
Propazin <0.009 Mgl La?i(r)eit??,riijzs(lj(:j? ?t ﬁl\?l ! Sggs}g
Terbutilazin <0.015 Ho/L La?z(r)zitg’riij:g:j: ?t cl)\?l\elll " ggg?lg
Terbuti 0013 vl 5 T 02071
Bromacil <0.008 Mg/l La?i(r)itg,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I i 538212
Sebutilazin <0.008 HglL La?Z(r)eit??,riiszg:j? ?t ﬁl\?l " Sggs}g
Metazaklor <0.008 Ho/L La?z(r)zitg’riij:g:j: ?t cl)\?l\elll " ggg?lg
postoior 0001 vl 05 T 02071
Metribuzin <0.010 Hg/L La;)Z(r)itg,riijzsclj(:j;n ?t ?\?I\?I i Sgg?]g
Ametrin <0.010 HolL La?i(r)eit??,riijzs(lj(:j? ?t ﬁl\?l " gggg}g
Poliaromatski ogljikovodiki
Indeno(1,2,3-c.d)piren <0.004 HglL rilosgiﬁllfgciljz(\)/ :gi?% ; 03:/' 858?12
Benzofaien <0004 pol mdifeciaviohd 61,0 0207 1
Benzolghperir <0004 pol modifacia v otk 8.1, N 020718
Benzolfuoranter <0005 pol mdifacia v ot 8.1 N 020718
Benzo(k)fluoranten <0.004 HglL rigf.'igcﬂici gi?ss ; Oﬂiﬂ 858?]2
Antracen <0.005 Mol ringifiE;\lcilji(\)/ t107<3<?38 12 Ol?léltll 828;12

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz. ob 02.07.2018 14:51:36

Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ e 0zs

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-17/19432-18/67842-M

PorocCilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

omr. Obdice 8
18/67842; Lab. st.: 18/5480
Pogodba

Komunala Novo mesto, d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba §t. 420
-53/117

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

KOMUNALA NOVO MESTO D.0.0., JAVNO PODJETJE, PODBEVSKOVA ULICA 12, 8000 Novo
mesto

/
Vodovod Stare Zage - omreZje, omr. Obgice 8
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porogéila: 21.06.2018
Datum inura: 18.06.2018 09:40 Datum inura: 18.06.2018 12:17
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OOZ Novo mesto Prevzel: Boris Sodec
Rezultati preskusanja
Zacetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize

- . ISO 9308-1:2014, ISO I 18.06.2018 12:21
Escherichia col 9308-1:2014/Amd 1:2016 ni najdeno CRUMO0 ML 49062018 11:23
Koliformne bakterije IS0 9308-1:2014, ISO ni najdeno CFU/M100 mL 18.06.2018 12:21

9308-1:2014/Amd 1:2016 19.06.2018 11:23

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list

. . . . . 18.06.2018 12:21
Clostridium perfringens RS, st. 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL 19.06.2018 11:23
priloge IIl)
i . Lo 18.06.2018 12:21
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 21.06.2018 0819
N . oho . . 18.06.2018 12:21
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ocenjeno 6 CFU/mL 91.06.2018 0819
N . :n7o . . 18.06.2018 12:21
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 91.06.2018 08:19
Analitik: Odgovorna oseba:
NezZka Lenarcic Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal MatjaZ Retelj ob 21.06.2018 14:06:06

Rezultati se nanaSajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
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Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge poroéila: 1.1
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